
浄水水質検査結果 令和3年度 5月 水質検査日 2021.5.10

一般細菌 100個/ml以下 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml)
大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性
塩化物ｲｵﾝ 200mg/l以下 32.1 32.7 23.6 23.6 23.5 22.3 23.4 23.5 22 22.9
有機物等(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8
pH値 5.8以上8.6以下 7.5 7.5 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3
味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 5度以下 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度)
濁度 2度以下 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度)
残留塩素 1mg/l以下 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
水温（摂氏） - 19 19.1 19.6 19.0 19.6 20.1 19.6 19.1 18.1 19.1
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