
浄水水質検査結果 令和5年度 3月 水質検査日 2024.3.11

一般細菌 100個/ml以下 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml) 0(個/ml)
大腸菌 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性
六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/l以下 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l) 0.002未満(mg/l)
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l) 0.004未満(mg/l)
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/l以下 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下 1.3 1.2 2.4 2.4 2.4 2.2 2.4 2.4 2.2 2.3
塩素酸 0.6mg/l以下 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.13 0.12 0.18 0.16
ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/l以下 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l)
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/l以下 0.0042 0.0046 0.0049 0.0052 0.0052 0.0077 0.0057 0.0056 0.0081 0.0077
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/l以下 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.003 0.001未満(mg/l) 0.003 0.003 0.001未満(mg/l) 0.004
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/l以下 0.0073 0.0080 0.0062 0.0067 0.0067 0.0087 0.0068 0.0068 0.0096 0.0083
臭素酸 0.01mg/l以下 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001 0.001 0.001未満(mg/l) 0.001 0.001 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l)
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/l以下 0.019 0.020 0.018 0.019 0.019 0.026 0.020 0.020 0.028 0.025
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/l以下 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/l以下 0.0051 0.0057 0.0055 0.0057 0.0060 0.0082 0.0062 0.0061 0.0089 0.0081
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/l以下 0.0019 0.0021 0.0011 0.0012 0.0012 0.0014 0.0012 0.0011 0.0016 0.0013
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/l以下 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l) 0.001未満(mg/l)
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/l以下 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l) 0.01未満(mg/l)
塩化物ｲｵﾝ 200mg/l以下 35.5 35.9 27.1 26.8 26.9 26.9 26.8 26.8 27.2 26.9
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/l以下 76 76 74 71 72 74 73 72 71 71
蒸発残留物 500mg/l以下 177 173 172 166 166 168 168 168 169 164
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/l以下 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0.000001
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/l以下 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l) 0.000001未満(mg/l)

非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/l以下 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l) 0.005未満(mg/l)
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
pH値 5.8以上8.6以下 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.5 7.4
味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 5度以下 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度) 0.5未満(度)
濁度 2度以下 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度) 0.1未満(度)
残留塩素 1mg/l以下 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
水温（摂氏） - 11.1 11.2 11.3 11.1 13.1 12.1 10.9 10.4 12.2 12.1
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