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寸法表 市道

番号

計画管 既設管 掘削幅

H ｈ1 ｈ2 備考管種･口径 DP 管外形D 管種･口径 DP 管外形D W

1 HPEPφ75 800 90 - - - 600 890 840 490

2 HPEPφ75 1,550 90 - - - 900 1,640 1,590 1,240 土留工

3 HPEPφ75 800 90 ACPφ100 1,200 124 600 1,320 1,270 920

4 HPEPφ75 1,550 90 ACPφ100 1,550 124 900 1,670 1,620 1,270 土留工

5 HPEPφ75 800 90 DIP φ75 800 93 600 890 840 490

6 HPEPφ75 800 90 DIP φ75 1,200 93 600 1,290 1,240 890

7 HPEPφ75 1,200 90 DIP φ75 1,200 93 600 1,290 1,240 890

8 HPEPφ75 800 90 VPφ75 900 89 600 990 940 590

9 HPEPφ75 800 90 VPφ75 1,200 89 600 1,290 1,240 890

10 HPEPφ75 1,200 90 VPφ75 1,200 89 600 1,290 1,240 890

11 HPEPφ100 800 125 VPφ75 1,200 89 600 1,290 1,240 890

12 HPEPφ100 800 125 DIP φ100 1,200 118 600 1,320 1,270 920

13 HPEPφ100 1,200 125 DIP φ100 1,200 118 600 1,330 1,280 930

14 HPEPφ50 800 63 - - - 600 860 810 460

15 HPEPφ50 800 63 VPφ40 1,200 48 600 1,250 1,200 850

16 HPEPφ50 800 63 VPφ40 950 48 600 1,000 950 600

17 HPEPφ50 800 63 ACPφ75 1,200 97 600 1,300 1,250 900

18 HPEPφ50 800 63 VPφ75 1,200 89 600 1,290 1,240 890

19 HPEPφ50 800 63 VPφ50 1,200 60 600 1,260 1,210 860

20 HIVPφ50 800 60 - - - 600 860 810 460 排泥

21 HIVPφ50 650 60 - - - 600 710 660 310 排泥

22 HIVPφ50 600 60 - - - 600 660 610 260 排泥

23 HIVPφ75 800 89 - - - 600 890 840 490 排泥

24 DIP φ75 1,200 89 600 1,290 1,240 890 単独撤去

25 ACPφ100 1,200 124 600 1,320 1,270 920 単独撤去

26 ACPφ75 1,200 97 600 1,300 1,250 900 単独撤去

27 VPφ75 900 89 600 990 940 590 単独撤去

28 VPφ75 1,200 89 600 1,290 1,240 890 単独撤去

29 VPφ50 1,200 60 600 1,260 1,210 860 単独撤去

30 VPφ40 1,200 48 600 1,250 1,200 850 単独撤去

給水 800 - - - 600 800 750 400

※路盤構成は、現況路盤構成に合わせる。

（歩道）

表層　再生粗粒アスコン

路盤工　再生砕石RC-40

掘削 仮復旧

1
,
1
70

30

1,
2
00

8
0
0

1
0
030

1,
2
00

1,000×1,000

発生土埋戻し　機械施工

機械掘削

※路盤構成は、現況路盤構成に合わせる。

寸法表 歩道

番号

計画管 既設管 掘削幅

H ｈ1 ｈ2 備考管種･口径 DP 管外形D 管種･口径 DP 管外形D W

1 HPEPφ75 800 90 - - - 600 890 860 760

2 HPEPφ75 800 90 VPφ75 900 89 600 990 960 860

3 HPEPφ50 800 90 VPφ75 900 89 600 990 960 860

4 VPφ75 900 89 600 990 960 860 単独撤去

給水 800 - - - 600 800 770 670

令和7年度 県南水新工 第5-7号

舗装取壊し
舗装取壊し舗装取壊し

舗装取壊し

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号



(
掘

削
幅

)

750

4000

2500750 750

4000

2500750

軽量鋼矢板Ⅱ型

2500

4000

水圧式パイプサポート アルミ腹起し材

Ｓ＝Free

(掘削幅)

軽量鋼矢板Ⅱ型

水圧式パイプサポート

アルミ腹起し材

GL

(掘削幅)

根
入
れ
長

（
20

0以
上

）
H
1
（
掘
削
深
 
2
0
0
0
未
満
）

L（
矢
板
長
）

GL

軽量鋼矢板Ⅱ型

水圧式パイプサポート

アルミ腹起し材

2.5

3.5

3.0

2.5

L（ｍ）

矢板長
[軽量鋼矢板]

掘削深
H1（m）

2

[金属支保工]
（段）

2

2

1

支保工段数

2.01.5<H1≦1.8 1

1.8<H1≦2.0

2.0<H1≦2.3

2.3<H1≦2.8

2.8<H1≦3.3

(軽量鋼矢板･軽量金属支保工)

W

平　面　図

土 留 標 準 図

H
1
（
掘
削
深
 
3
5
0
0
未
満
）

L（
矢
板
長
）

根
入
れ
長
（

20
0以

上
）

W

断面図（支保工2段）

W

断面図（支保工1段）
掘削深と矢板長・支保工段数

掘 削 復 旧 図 縮尺1：2 0

ＧＬ

(
61
0
)34

0

不断水簡易仕切弁

DIPφ75

平 面 図

側 面 図

作業弁ハンドルまで

(590) 60
0

6
00

1,
2
00

500 700

1,200

4
3
4

406

外
径

15
0
9
3

1
,2
0
0

1
,
44
3

茨 城 県 南 水 道 企 業 団

工 番

工 事 名

工 事

区 間

図 面

管路台帳番号

図 種 縮 尺

県
南

掘削復旧図 図　　示

配水管布設替工事(2工区)

牛久市神谷2丁目 2 5 - 2番地先～

　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間

10
22

121327･121328･121337･121338

ＧＬ

穿孔機ＴＯ－Ｓ２５０型

外
径

平 面 図

側 面 図

不断水割Ｔ字管(耐震)

DIPφ75×75

60
0

1
,0
0
0

34
0

350 500 1,050

1,900

バルブ受台

624335

26
4

30
0

9
3

8
00

1
,
19
3

VPφ75

令和7年度 県南水新工 第5-7号

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号



上　流

↑

下　流

↑

(進行方向）

ソフトシール弁基礎板

地下式単口消火栓（排気弁付）φ75

補修弁 φ75×150H

エポキシ樹脂充填

（イエロー表示）

エポキシ樹脂充填

（レッド表示：消防車）

開閉キャップ

補修弁レバー

蝶番保持具

町野口金 排気弁

φ750

φ600

1
0
0

2
0
0

3
0
0 8
0
0

40
2
0
0

HPPE うず巻式フランジ付Ｔ字管

消火栓室設置図

　平　面　図　

DP=0.80ｍ

縮尺1：2 0仕切弁筺設置詳細図縮尺1：1 0

（１）テープ間隔・貼付方法

（３）テープの仕様

　　　上側（分岐スリーブ側）：スリーブの端をハーフラップ７周
　　　下側（直管用スリーブ側）：スリーブの端をハーフラップ３周
　　　スリーブ固定：６箇所/本　スリーブの両端手前の位置
　　分岐部
　　　上側：スリーブの端をハーフラップ７周
　　　下側：スリーブの端をハーフラップ３周
　　　スリーブ固定：４箇所/本　管の両端から継手を越えた位置と中間２箇所
　　直管部
　２．Ｓプロテクト用ナイロンテープ
　１．施工は、別紙施工要領書による

（２）浸透防止スリーブ施工方法

　３．胴巻きテープは１周半巻とする
　　　増やすこと
　２．特殊管で１に該当しない場合は、テープの間隔が２ｍ以上にならないよう箇所を
　１．４箇所/本　管の両端から５０cmの位置と中間２箇所

　①管明示テープ

　２．表示及び色：青地／白文字（名入・２段）
  ３．巾及び厚さ：巾３０mm 厚さ０．１８mm
　４．表示内容

　②Ｓプロテクト用ナイロンテープ
　１．材　質　　：事業体名入りナイロンテープ
　２．表示及び色：青地／白文字（名入・３段）
  ３．巾及び厚さ：巾５０mm 厚さ０．１mm
　４．表示内容

（４）スリーブの仕様

　１．規格：Ｓプロテクトスリーブ

給水管用Ｓプロテクトスリーブ端部処理

管明示テープ工・浸透防止スリーブ被覆工

管長5.0ｍ/本(HPPEφ50以上)

継手部分詳細

管明示テープ

10～20cm
ハーフラップ７周

8～10cm
ハーフラップ３周

ナイロンテープで固定する

十分にたるませる

HPPEφ50以上

5ｍ
3/5ｍ

3/5ｍ
50cm

3/5ｍ

3/5ｍ
50cm

管明示テープ

ナイロンテープ

ハーフラップ７周
10～20cm

ハーフラップ３周
8～10cm

分岐部スリーブ被覆工

管明示テープ

ナイロンテープ

ナイロンテープ

管明示テープ

　１．材　質　　：事業体名入りエコポリテープ

茨城県南水道企業団
茨城県南水道企業団

茨城県南水道企業団

エコポリテープ

R-PE

茨城県南水道企業団

茨城県南水道企業団

にやさ

し
い

う

ち

き
ゅ

Ｇ．Ｌ．

(
3
82
～
4
4
0)

ｈ
1

D
P

ｈ
2

3
0

ｈ

5
0

4
0
0

Φ190

Φ146

Φ320

Φ400

Φ190

400×400×60

基礎板

φ210

VUφ200

弁筺タイプ ｈ1
A -
B 300
C 500
D 800
E 1000

県南型

1
5
0

φ270

φ179

φ149

φ141
φ165

5
7

3
4
3

県
南

制水弁

15
0

φ50　HPPE　左開　（取手・龍ケ崎・牛久）
φ50　HPPE　右開　（利根）27

0
6
0

ソフトシール弁基礎板

φ235

φ445

8
0
0
（
7
50
～
85
0
）

県南型ビニ筺A

管明示テープ

管明示テープ工・スリーブ被覆工

①管長4.0ｍ/本（DIPφ75～100）

２ｍ

２ｍ

４ｍ

固定バンド ５０cm
５０cm

３/５ｍ

３/５ｍ

５ｍ
３/５ｍ

３/５ｍ
５０cm５０cm

２ｍ

①管長6.0ｍ/本（DIPφ300～350）

②管長6.0ｍ/本（DIPφ400以上）

６ｍ

２ｍ
５０cm

管明示テープ

固定バンド

２ｍ

２ｍ

２ｍ

２ｍ
５０cm

６ｍ
２ｍ

２ｍ
５０cm

（１）テープ間隔・貼付方法

　　　　　　４箇所/本　管の両端から５０cmの位置と中間２箇所
４．特殊管で１．２．に該当しない場合は、テープの間隔が２ｍ以上にならないよう
　　箇所を増やすこと

（２）スリーブ施工方法

　固定バンド

２．②③④　４箇所/本　管の両端から継手を超えた位置と中間２箇所
１．①　　　３箇所/本　管の両端から継手を越えた位置と中間１箇所

※　特殊管で①、②に該当しない場合は、バンドの間隔が２ｍ以上にならないよう
　　箇所を増やすこと

（３）テープの仕様
　１．材　質　　：事業体名入エコポリテープ

　４．表示内容

１．規格　ＤＩＰ　ＪＷＷＡ　Ｋ１５６　水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ
（４）スリーブ・バンドの仕様

②管長5.0ｍ/本（DIPφ150～250）

管明示テープ

固定バンド

５０cm

天端明示貼付

管明示テープ

固定バンド

　３．④　　管軸方向に管頂部全体(天端明示)

５．胴巻きテープは１周半巻とする

　１．①　　３箇所/本　管の両端から５０ｃｍの位置と中間１箇所
　２．②③　４箇所/本　管の両端から５０ｃｍの位置と中間２箇所

　３．巾及び厚さ：巾３０ｍｍ 厚さ０．１８ｍｍ
　２．表示及び色：青地／白文字(名入・２段)

エコポリテープ

R-PE

茨城県南水道企業団

茨城県南水道企業団

にやさ

し
い

う

ち

き
ゅ

茨 城 県 南 水 道 企 業 団

工 番

工 事 名

工 事

区 間

図 面

管路台帳番号

図 種 縮 尺

県
南

平面図 図　　示

配水管布設替工事(2工区)

牛久市神谷2丁目 2 5 - 2番地先～

　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間

11
22

121327･121328･121337･121338

令和7年度 県南水新工 第5-7号

制水弁 排泥弁

Φ580

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号

tsuchida
テキスト ボックス
(既設利用)

tsuchida
テキスト ボックス
地下式単口消火栓(排気弁付)φ75(既設利用)



牛久市児童遊園地

Ａ
Ｃ

Ｐ
φ

１
０

０
Ｓ
４

２

ＶＰφ４０Ｓ４７

ＶＰφ４０Ｓ４７ｘｘｘ

Ｄ
Ｉ

Ｐ
（
Ａ
）
φ

１
０
０
Ｓ
６

３ Ｖ
Ｐ
φ
４
０
Ｓ
４
２
ｘ
ｘ
ｘ

ＡＣＰφ７５Ｓ４２ ＡＣＰφ７５Ｓ４２

ＶＰφ４０Ｓ４２ｘｘｘ

Ｈ
Ｉ

Ｖ
Ｐ

φ
５

０
Ｈ

０
４

ｘ
ｘ

ｘ

Ｖ
Ｐ
φ
４
０
Ｓ
４
２

Ｖ
Ｐ

φ
４

０
ｘ

ｘ
ｘ

（
不

）ＨＩＶＰφ５０ｘｘｘ

ＶＰφ４０Ｓ５４ｘｘｘ

Ｄ
Ｉ
Ｐ
（
Ａ
）
φ
７
５
Ｈ
０
８
多
０
５
８

Ａ
Ｃ

Ｐ
φ

１
０

０
Ｓ

４
２

ＤＩＰ（Ａ）φ７５Ｈ０８多０５８

ＤＩＰ（Ａ）φ１００Ｈ０８多０５８

ＤＩＰ（Ｋ）φ７５Ｈ１６新４－０３８

ＤＩＰ（Ｋ）φ７５Ｈ１６新４－０３８

ＸＸ不明ｘｘｘ
ＨＩＶＰφ４０Ｒ０３ｘｘｘ

ＶＰφ４０Ｓ４２

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
５
０

Ｈ
０
４
ｘ
ｘ
ｘ

ＨＩＶＰ φ５０ Ｈ０４

ＨＩＶＰ

ＶＰφ４０ｘｘｘ（不）

Ｖ
Ｐ

φ
４
０

Ｓ
４
２

ＶＰφ４０Ｓ４２

Ｄ
Ｉ

Ｐ
（

Ａ
）

φ
７

５
Ｓ

５
５

多
０

４
１

排 ＤＩＰ（Ｋ）φ７５Ｈ１６新４－０３８
排 ＨＩＶＰφ５０Ｈ１６新４－０３８

排 ＶＰ φ４０ ｘｘｘ

給 ＨＩＶＰφ２５

給
 
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ
φ

３
０

給
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ
φ
４
０

給
 
Ｌ

Ｐ
φ

２
０

給
Ｖ

Ｐ
φ
４

０

給
Ｖ

Ｐ
φ
４

０

給
Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ
φ
３
０

Ｓ
Ｖ

Ｓ
Ｖ

ＳＶ

Ｖ
埋
没

ＶＤ
閉

Ｖ

Ｓ
Ｖ

Ｓ
Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｄ
 不

良
 花

 閉

Ｓ
Ｖ Ｓ

Ｖ

Ｓ
Ｖ

Ｓ
Ｖ

Ｓ
Ｖ

Ｓ
Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｈ
消

Ｈ
消

１
．
１
０

１
．
５
５

１
．
６
０

１
．
９
０

１
．
１
５

１
．
１
０

０
．
９
０

1
．

１
０

１
．

２
０

１．５０

１．２０

１
．

１
０

１
．

１
０

１
．

０
０

１
．

４
０

１
．

０
５

２．００
０．９０

３．２０
１．２７

１
．

７
０

１
．

０
０

０
．

７
０

０
．

８
０

１
．

１
０

０
．

８
０

１
．

７
０

１
．

２
０

１
．

４
５

１
．

２
０

１．３０

１．３５
１．１０

１
．

４
０

１
．

３
０

２
．

０
０

１
．

１
０

１
．

１
０

０
．

８
７

１．８０

１．２０

０
．

８
５

１
．

２
０

０
．
９
０

１
．
２
０

２．１０
１．１０

１
．
４
０

１
．
４
０

１
．
１
０

１
．

２
０

１
．

０
０

３．００
１．４０

３．１０

１．４５

２．７８

１．１８

２．３０

１．４０

２．００

１．１０

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ
φ

１
３

Ｖ
Ｐ

φ１３ ＨＩＶＰ

φ２０ＨＩＶＰ
φ

２
０

Ｈ
Ｉ

Ｖ
Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

φ２０ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ 不
明

Ｘ
Ｘ

不
明

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ
φ

１
３

Ｖ
Ｐ

φ
１

３
Ｖ

Ｐ
φ

２
０

Ｈ
Ｉ

Ｖ
Ｐ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ
１

３
Ｖ

Ｐ

φ
１

３
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

不
明

Ｘ
Ｘ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ２０ ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ２０ＰＥＰ

φ
２

０
Ｖ

Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
１

３
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

ＨＩＶＰ

２０
ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ
２
０

Ｈ
Ｉ

Ｖ
Ｐ

φ
１

３
Ｌ

Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

２
０
φ
 
 Ｈ

Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
１

３
Ｖ

Ｐ

φ
１

３
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
1
3
Ｌ

Ｐ
φ

２
０

Ｌ
Ｐ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ
２

０
Ｖ

Ｐ

φ
２

５
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

不
明

Ｘ
Ｘ

φ
２
０

φ
１

３
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

不
明

Ｘ
Ｘ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

φ２０ ＨＩＶＰ

φ
２

５
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

不明 ＸＸ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ
２

０
Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ２０ ＨＩＶＰ

φ２０ ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｈ
Ｉ

Ｖ
Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
２
０

Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ
１

３
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
１

３
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

５
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ２０ ＨＩＶＰ

φ
２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ２０ＰＥＰ

φ２５ＨＩＶＰ

φ２０ＬＰ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ２０
ＨＩＶＰ

φ２０ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
１

３
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

２０φ ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ２５ＨＩＶＰ

φ２０ＨＩＶＰ

φ２０ＨＩＶＰ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

φ２０ＨＩＶＰ

２０φ  ＰＥＰ

φ
２

０
Ｐ

Ｅ
Ｐ

φ
２

０
Ｖ

Ｐ

雨
水
管
H
Pφ

6
0 0

D P
=2
.1
6～

1
. 0
6

ＶＰφ４０Ｓ４２

ガ
ス
管
F
C1
50
　
DP
=1
.2
0

ガス管FC150　DP=1.20

ガス管K50　DP=1.20

ガス管K50　DP=1.20

ガス管K50　DP=1.20

ガス管K50　DP=1.20

ガ
ス
管
PE
7
5　

DP
=0
.8
0

下
水
管
VU
25
0　

D
P=
1.
67
～
1.
22

下
水
管
VU
25
0

下
水
管
V
U 2
5 0

下
水
管
VU
25
0

下水管VU250

下水管VU250

下水管VU250

下水管VU250

市道1338号線

市道1336号線

市道1341号線

市道1342号線

市道1343号線

市
道
1
33
9
号
線

市
道

1
30
5
号
線

案 内 図 S=1:10,000

茨 城 県 南 水 道 企 業 団

工 番

工 事 名

工 事

区 間

図 面

管路台帳番号

図 種 縮 尺

県
南

仮設平面図 図　　示

配水管布設替工事(2工区)

牛久市神谷2丁目 2 5 - 2番地先～

　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間

12
22

121327･121328･121337･121338

仮 設 平 面 図 S＝1:5001/2

凡 例

水 道

下 水

ガ ス

雨 水

ＮＴＴ

横断暗渠300

横断暗渠360

横断暗渠360

横断暗渠450

DP=660

G

φ
２

０
Ｌ

Ｐ

φ
１

３
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
１

３
Ｖ

Ｐ

φ
２

５
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

市
道
D
P
=
40
0
 L
=
12
3
.5
m

仮
設

管
8
0
A
　

L
=
1
2
3
.
5
m

仮
設

管
8
0
A
　

L
=
1
3
4
.
6
m

市道 DP=400 L=114.6ｍ

仮設管50A　L=114.6m

仮設管50A　L=124.7m

市道DP=400 L=124.7m

市
道

DP
=
40
0
 L
=
13
4
.6
m

市道 DP=400 L=126.1m

仮設管50A　L=126.1m

市道　DP=400　L=125.4m

仮設管50A　L=125.4ｍm

令和7年度 県南水新工 第5-7号

8
8

11 11

12
12

13
13

14
14

15
15

16 16

施工箇所

Ｈ

D

D

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号



空 公
園

送
 
Ｄ

Ｉ
Ｐ

（
Ｋ
）

φ
６
０

０
Ｓ

５
６
０

３
２

Ｄ
Ｉ
Ｐ
（
Ａ
）
φ
７
５
Ｓ
６
３

Ｖ
Ｐ

φ
７
５

Ｓ
４
７

ＨＩＶＰφ５０Ｓ６２

Ｄ
Ｉ
Ｐ
（
Ａ
）
φ
１
０
０
Ｓ
６
３

ＤＩＰ（Ａ）φ１００Ｓ５４多０３８

ＤＩＰ（Ａ） φ１００ Ｈ０８新０２８

ＤＩＰ（Ａ）φ１５０Ｓ６３

Ｖ
Ｐ
φ
７
５
Ｓ
４
７

Ｖ
Ｐ

φ
７

５
Ｓ

５
１ Ｖ
Ｐ

φ
７

５
Ｓ

５
１

ＤＩＰ（Ｋ）φ７００Ｈ１０新００５

ＤＩＰ（Ａ） φ１００ Ｈ０８新０２８

ＤＩＰ（Ａ）φ７５Ｓ６１ｘｘｘ

ＤＩＰ（Ａ）φ７５Ｓ５７ｘｘｘ

ＶＰφ７５Ｓ５１ ＨＩＶＰφ７５Ｈ１７布

ＶＰφ７５Ｓ５１ｘｘｘ（不）

ＤＩＰ（Ａ） φ１００

排 ＨＩＶＰφ４０

排 ＤＩＰ（Ａ）φ７５Ｈ０８新０２８

排 ＨＩＶＰφ５０Ｈ０８新０２８

排 ＨＩＶＰφ５０Ｓ６２ｘｘｘ

排 ＶＰφ５０ｘｘｘ

給
Ｈ

Ｉ
Ｖ
Ｐ
φ
４

０

給
Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ
φ
４
０

給 ＨＩＶＰφ４０

給
 Ｈ

Ｉ
Ｖ
Ｐ
φ
４
０

Ｖ

Ｄ
閉

Ｖ

Ｓ
Ｖ

Ｖ

Ｖ

Ｖ
水
系

閉

Ｖ

Ｖ

Ｂ
Ｖ

閉

Ｖ
Ｖ

Ｖ

Ｄ
閉

Ｖ

Ｈ
消

Ｈ
消

Ｈ
消

Ａ

Ａ

７
７

２
７

０
．

９
０

０
．

７
８

３
．
８
５

１
．
１
１

１
．

８
０

１
．

３
１

１
．

１
０

１
．

５
５

１
．

２
０

１
．

７
０

１
．

８
１

１
．

５
１

７
７

２
０

１
．

４
０

１
．

２
０

０
．

５
０ １
．

３
０

２
．

０
０

１
．

７
０

１
．
４
１

１
．
３
０

１
．
４
０

１
．
３
０

３．５３

１
．

４
９

２．０５
１．２０

２
．
１
０

１
．
２
０

２
．
４
０

１
．
２
０

１．２０

１．２０

１．２０

１．２０

水
系

切
替

常
時

閉

φ２５ＨＩＶＰ

φ
２
５
Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２
０
Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｖ

Ｐ

φ
２

０
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ

φ
２
０
Ｌ
Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

φ
２
５
Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２
０
Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ２５ＨＩＶＰ

φ２５ＨＩＶＰ

２５ ＨＩＶＰ

φ
２
０

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２
５
Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２
５

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ２５ＬＰ
φ

２
５

Ｌ
Ｐ

φ２５ＬＰ

φ２５ＬＰ

φ２５ ＨＩＶＰ

φ２５ＬＰ

φ
２
５

Ｌ
Ｐ

φ
２

５
Ｌ

Ｐ

φ２５ＨＩＶＰ

φ
２

５
Ｌ

Ｐ

φ
２
５

Ｈ
Ｉ
Ｖ
Ｐ

φ
２
５

Ｐ
Ｅ

Ｐ

φ
２
５

Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ
２
５

Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ
２
５

Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ
２
５

Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ
２
５

Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ
２
０
Ｌ
Ｐ

φ２０ＨＩＶＰ

φ２０ＨＩＶＰ

φ２
５

Ｐ
Ｅ
Ｐ

φ２５ＰＥＰ

G

雨
水
管
HP
φ
70
0

給
 
Ｈ

Ｉ
Ｖ

Ｐ
φ

２
５

雨
水
管
HP
φ
70
0

雨水管HPφ700

DP
=2
.4
1～

2
.5
4

ガ
ス
管
F
C1
5
0　

DP
=
1.
20

ガ
ス
管
FC
1
50
　
DP
=1
.2
0

ガス管PE50　DP=1.20

ガス管PE50　DP=1.20

水

G

G

下

下

下

T

ガ
ス
管
MA
K3
00

下
水
管
V
U2
5
0 　

D
P=
1.
48
～
1.
40

下水管VU250

下水管VU250

下
水
管
VU
25
0

ガ
ス
管
FC
15
0　

DP
=1
.2
0

下水管VU250

市
道
13
05
号
線

市道1312号線

市道21号線

市道6号
線

案 内 図 S=1:10,000 仮 設 平 面 図 S＝1:5002/2

茨 城 県 南 水 道 企 業 団

工 番

工 事 名

工 事

区 間

図 面

管路台帳番号

図 種 縮 尺

県
南

仮設平面図 図　　示

配水管布設替工事(2工区)

牛久市神谷2丁目 2 5 - 2番地先～

　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間

13
22

121327･121328･121337･121338

凡 例

水 道

下 水

ガ ス

雨 水

ＮＴＴ

NTT
2条

2段

φ25LP

φ25HIVP

φ２５ＰＥＰ

DP=1.20ｍ

φ２５ＬＰ
φ２５ＬＰ

仮
設

管
5
0
A
　

L
=
1
1
5
.
7
m

市
道
 
D
P=
4
00
 
L =
1
13
.
1m

仮
設
管
80A　

L=194.76m
市
道
 DP=400 L=132.2m

2.607

歩道DP=400 L=31.4m 市道DP=400
L=5.3m

歩道DP=400 L=26.0m

2.607

歩道DP=400
L=2.6m

令和7年度 県南水新工 第5-7号

17 17

18

18

19
19

20
20

施工箇所

Ｈ

Ｈ

Ｈ

D

至ひたち野うしく

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号



茨 城 県 南 水 道 企 業 団

工 番

工 事 名

工 事

区 間

図 面

管路台帳番号

図 種 縮 尺

県
南

仮設配管図1 図　　示

配水管布設替工事(2工区)

牛久市神谷2丁目 2 5 - 2番地先～

　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間

14
22

121327･121328･121337･121338

H

H

仮　設　配　管　図
G型80A・50A (1)

0.5

15.0

209

7.5

80×50

80×50

14.0

13.3

80×50

2.8

80×50

1工区へ

1工区へ 2.8

186

1.5

185

14.3

161

80×80

3.8

80×50
80×50

1工区へ

9.0

159

6.3

160

11.5

2.5

2.0

80×50
80×50

1工区へ 0.8

80×50

(Dr)

4.3

208

1.3

210

6.0

211

3.5

207

212

6.0 4.3

206

8.5

213

7.3

205

5.5

204

8.5

214 214

7.8

203

3.0 10.0

184

3.0

187 183

8.5

182

0.3

189

10.0

190

0.3

181

10.0

2.3

162

0.5 10.0

163

0.5

158

11.0

164

1.5 0.5

A

H

3.5

215

0.5

202

18.0

216

0.3

201

10.5

217

2.3

200

180

1.0

191

5.8

179

5.8

192

0.8

178

9.5

177 193

10.8

194

0.3

176

2.0

157

8.5

165

1.5

156

12.3

155

3.0

166

11.8

167

0.3

154

2.8

168

9.3

137

7.3

139

13.3

1.5

0
.
5

140

50×50

1.0

0.3

0
.
5

50×50

138

7.5

141

6.0 6.8

142

12.0

143

19.0

188

10.0

4.3

18.8

5.8 5.0

195

8.3

175

8.8

153

0.5

169

9.5

152

4.8

170

7.0

151

8.3

171

11.3

0.8

144

11.0 11.0

145

4.8

148

1.3

146

10.3

147

12.0

80×50

80×50

(Dr)

7.0

6.5

1.5

9.8

219

10.8

218

5.0

80×50

2.8

198

7.5

197

2.3

199

5.3

196
9.0

80×50

1.0

80×80

1.3

174 1.8

173

11.3 172

12.3

80×50

2.0

150

17.5 149

6.3

既設排泥フランジ

　　　Φ75

143

1.3

マルチジョイント 80A

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

90°

台座付90°エルボ

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

90°

90°

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

25A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

直　　管

フ レ キ 管

エ ル ボ

チ ー ズ

バ ル ブ

レ ジ ュ ー サ ー

取 り 出 し 短 管

撤 去 用 直 管

資 材 名 称 記 号 資 材 名 称 記 号

仮 設 消 火 栓

仮 設 空 気 弁

挿し×グルービング、リング

受け×グルービング、リング

受 け × 受 け

REPCS-G型 資材表記 一覧

25A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

25A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

接続短管(S×40ネジ）

90°

接続短管(S×30ネジ）

90°

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

接続短管(挿し×挿し)

20A

給水ホース

1.5m×1

接続短管(挿し×挿し)

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

接続短管(挿し×挿し)

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

90°

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

90°

接続短管(フランジ)80A

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

90°

台座付90°エルボ

20A

給水ホース

3.0m×1
20A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

3.0m×1

20A

20A

20A 20A 20A

20A

S=1:Free

令和7年度 県南水新工 第5-7号

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号



茨 城 県 南 水 道 企 業 団

工 番

工 事 名

工 事

区 間

図 面

管路台帳番号

図 種 縮 尺

県
南

仮設配管図2
図　　示

配水管布設替工事(2工区)

牛久市神谷2丁目 2 5 - 2番地先～

　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間

15
22

121327･121328･121337･121338

仮　設　配　管　図
G型80A・50A

S=1:Free

H

H

H

(2)

0.5

222

7.53.5

15.0

14.3

223

9.0

80×80

0.5

7.8

80×501.5

0
.3

224

1.5

2.3

4.0

3.3

80×50

0
.
3

225

2.3

4.0

4.0

80×50

0
.
3

4.8

3.0

226 227

2.5

228

7.0

7.0

80×80

2.0

229 2.0

230 5.3

7.3

0.3

231

2323.5

0.3

248

6.5

7.0

233

20.0 4.5

80×50 80×80

12.0 11.3 5.0

4.5

246

4.5

1.0

(Dr)

50×50

1.5

2351.5

234

236

9.3

237

0.5

5.0

5.0

2387.0

5.0

239

6.0 5.3

240

8.3

241

8.0

11.5

242

1.0

243

4.5

244

245

9.3

247

4.5

A

H

80×50

マルチジョイント80A

90°

25A

給水ホース

3.0m×2

20A

給水ホース

3.0m×1

90°

台座付90°エルボ

90°

接続短管(S×40ネジ）

90°

接続短管(S×40ネジ）

90°

接続短管(S×50ネジ）

25A

給水ホース

3.0m×1

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

90°

台座付90°エルボ

20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1
20A

給水ホース

1.5m×1

3.0m×1

1'1

1'1

25A

給水ホース

1.5m×1

25A

給水ホース

1.5m×1

25A

給水ホース

1.5m×1

25A

給水ホース

3.0m×1
90°

台座付90°エルボ

25A

給水ホース

3.0m×1

90°

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

25A

給水ホース

3.0m×1

直　　管

フ レ キ 管

エ ル ボ

チ ー ズ

バ ル ブ

レ ジ ュ ー サ ー

取 り 出 し 短 管

撤 去 用 直 管

資 材 名 称 記 号 資 材 名 称 記 号

仮 設 消 火 栓

仮 設 空 気 弁

挿し×グルービング、リング

受け×グルービング、リング

受 け × 受 け

REPCS-G型 資材表記 一覧

（ 仮 設 管 ）

掘 削 復 旧 図 S=1:20

掘 削 仮復旧

Ｗ

仮 設 時

舗装取壊し t=5㎝

h
1

5
0

h2
5
0

表層工 再生粗粒ｱｽｺﾝ t=5㎝

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=20㎝

機械埋戻し

機械掘削

掘
削
深
 
H

市道

2
00

D
P

舗装取壊し t=5㎝

機械掘削 表層工 再生粗粒ｱｽｺﾝ t=5㎝

上層路盤工　粒調砕石M－30 t=10cm

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=25㎝

機械埋戻し

発生土

h
1

50

h2
25
0

10
0

50

掘
削
深
 
H

Ｗ

撤 去 時
市道

発生土

仮設管

仮 設 時
歩道

撤 去 時
歩道

Ｗ

掘削 仮復旧

表層工 再生粗粒ｱｽｺﾝ t=3㎝

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=10㎝

h
1

3
0

h2
3
0

掘
削

深
 
H

1
00

D
P

機械掘削

仮設管

機械埋戻し

発生土

Ｗ

掘削 仮復旧

表層工 再生粗粒ｱｽｺﾝ t=3㎝

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=16㎝

h
1

30

h
2

30

掘
削
深
 
H

10
0

D
P

機械掘削

仮設管

機械埋戻し

発生土

舗装取壊し t=3㎝

寸法表 市道 設置

番号

計画管 掘削幅

H ｈ1 ｈ2管種･口径 DP 管外形D W

1 仮設管50A 400 60 600 460 410 210

2 仮設管80A 400 90 600 490 440 240

3 給水管 400 900 400 350 150

4 給水管 1,000 900 1,000 950 750

寸法表 歩道 設置

番号

計画管 掘削幅

H ｈ1 ｈ2管種･口径 DP 管外形D W

1 仮設管50A 400 60 600 460 430 330

2 仮設管80A 400 90 600 490 460 360

3 給水管 400 600 400 370 270

4 給水管 1,000 600 1,000 970 870

寸法表 市道 撤去

番号

計画管 掘削幅

H ｈ1 ｈ2管種･口径 DP 管外形D W

1 仮設管50A 400 60 600 460 410 60

2 仮設管80A 400 90 600 490 440 90

3 給水管 400 900 400 350 0

4 給水管 1,000 900 1,000 950 600

寸法表 歩道 撤去

番号

計画管 掘削幅

H ｈ1 ｈ2管種･口径 DP 管外形D W

1 仮設管50A 400 60 600 460 430 330

2 仮設管80A 400 90 600 490 460 360

3 給水管 400 600 400 370 270

4 給水管 1,000 600 1,000 970 870

掘削復旧図

令和7年度 県南水新工 第5-7号

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号



仮設給水取出標準図 Free

　取
出
短
管

既
設
VP
給
水
管

　
給
水
ホ
ース

　
埋
設
配
管

車
道
部

水
洗
ソ
ケ
ット

HIV
Pキ

ャ
ッ
プ

既設管φ13の場合
ねじ込み継手(径違Sφ20×13）
バルブソケットφ13(HI)

※

※

　取
出
短
管

既
設
PE
P給

水
管

　
給
水
ホ
ース

　
埋
設
配
管

車
道
部

PE
継手

(ﾒ
ﾈｼ
ﾞ付

ソ
ケ
ッ
ト
)

PE
継
手
(ﾊ
ﾟｲ
ﾌﾟ
ｴﾝﾄ

ﾞ)

　
取
出
短
管

既
設
LP
給水

管

　給
水
ホ
ー
ス

　
埋
設配

管

車
道
部

SK
X異

種
ソ
ケ
ッ
ト

メ
ー
タ
ユニ

オ
ン
HI
用

VP
×
LP

袋
ﾅｯﾄ

付

既
設
VP給

水
管

　仮
設
管

　
埋
設配

管

車
道
部

チーズ分岐

ね
じ
込
継
手(ソ

ケ
ット

)

バ
ル
ブ
ソ
ケ
ッ
ト

HI
VP
キ
ャッ

プ

HI

(仮
設
資
材
に
計
上
)

タイプＡ タイプＢ

タイプＣ タイプＤ

茨 城 県 南 水 道 企 業 団

工 番

工 事 名

工 事

区 間

図 面

管路台帳番号

図 種 縮 尺

県
南

取出標準図
図　　示

配水管布設替工事(2工区)

牛久市神谷2丁目 2 5 - 2番地先～

　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間

16
22

121327･121328･121337･121338

2工区 仮設給水資材集計表

番号タイプ
氏　　名 既設

管種

水栓ソケット
HI

HIVPキャップ ネジ込継手

ソケット

ﾊﾞﾙﾌﾞ
ｿｹｯﾄ

PE継手
ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ

PE継手
パイプエンド

メータユニオン
HI用袋ﾅｯﾄ付

異種管ソケット
VP×LP用

公道部土工
市道 備　考

φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 φ30 φ40 φ20×13 φ30 φ40 φ13 φ30 φ40 φ20 φ25 φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 φ20×13 φ20 φ25 DP0.4 DP1.0

水栓番号 口径 (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) 延長(ｍ) 延長(ｍ)

135 HIVPφ20

136 HIVPφ20

137 C LPφ20 1 1 0.5 0.5

138 D HIVPφ30 1 1 1 0.5 0.5

139 C LPφ20 1 1 1.5 0.5

140 D HIVPφ40 1 1 1 1.5 0.5

141 C LPφ20 1 1 1.5 0.5

142 A VPφ13 1 1 1 1.3 0.5

143-1 A HIVPφ20 1 1 1.3 0.5

143-2 A HIVPφ20 1 1 1.3 0.5

144 A VPφ20 1 1 1.3 0.5

145 A HIVPφ13 1 1 1 1.5 0.5

146 A HIVPφ20 1 1 1.5 0.5

147 C LPφ20 1 1 1.5 0.5

148 B PEPφ25 1 1 0.5 0.5

149 B PEPφ20 1 1 0.5 0.5

150 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

151 B PEPφ20 1 1 3.1 0.5

152 VPφ13

153 A HIVPφ20 1 1 3.4 0.5

154 B PEPφ20 1 1 3.3 0.5

155 A VPφ13 1 1 1 2.8 0.5

156 C LPφ20 1 1 2.5 0.5

157 A HIVPφ20 1 1 2.6 0.5

158 A VPφ13 1 1 1 2.7 0.5

159 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

160 B PEPφ20 1 1 2.3 0.5

161 A HIVPφ20 1 1 2.1 0.5

162 A HIVPφ20 1 1 1.0 0.5

163 C LPφ20 1 1 0.3 0.5

164 A VPφ13 1 1 1 0.3 0.5

165 A VPφ13 1 1 1 0.3 0.5

166

167

168 A HIVPφ25 1 1 0.3 0.5

169 B PEPφ20 1 1 0.3 0.5

170 B PEPφ20 1 1 0.3 0.5

171 C LPφ20 1 1 0.3 0.5

172 A HIVPφ25 1 1 0.4 0.5

173 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

174 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

175

176 A VPφ20 1 1 1 1.3 0.5

177 B PEPφ20 1 1 1.2 0.5

178 A VPφ13 1 1 1 1.4 0.5

179 A HIVPφ13 1 1 1 1.5 0.5

180 C LPφ13 1 1 1.5 0.5

181 C LPφ20 1 1 1.6 0.5

182 B PEPφ20 1 1 1.4 0.5

183 C LPφ20 1 1 1.5 0.5

184 C LPφ20 1 1 1.6 0.5

185 A HIVPφ25 1 1 0.5 0.5

187 B PEPφ20 1 1 0.3 0.5

188 A HIVPφ20 1 1 0.3 0.5

189 A VPφ13 1 1 1 0.3 0.5

190 A HIVPφ13 1 1 1 0.3 0.5

191 C LPφ20 1 1 0.3 0.5

192 C LPφ20 1 1 0.3 0.5

193 A HIVPφ13 1 1 1 0.3 0.5

194 A HIVPφ13 1 1 1 0.3 0.5

195 B PEPφ20 1 1 0.3 0.5

196 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

197 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

198 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

199 A HIVPφ20 1 1 1.1 0.5

200 C LPφ13 1 1 0.5 0.5

201

202 C LPφ20 1 1 0.5 0.5

203 B PEPφ20 1 1 0.5 0.5

204 A VPφ20 1 1 0.5 0.5

205 B PEPφ20 1 1 0.5 0.5

206 A HIVPφ20 1 1 0.5 0.5

207 C LPφ20 1 1 0.5 0.5

208 B PEPφ20 1 1 0.5 0.5

209 A HIVPφ20 1 1 2.5 0.5

210 A HIVPφ20 1 1 2.4 0.5

211 A HIVPφ20 1 1 2.7 0.5

212 A HIVPφ20 1 1 2.3 0.5

213 B PEPφ20 1 1 2.4 0.5

214-1 A HIVPφ25 1 1 2.5 0.5

214-2 A HIVPφ25 1 1 2.5 0.5

215 A HIVPφ25 1 1 2.4 0.5

216 A HIVPφ20 1 1 2.4 0.5

217 A HIVPφ20 1 1 2.4 0.5

218 C LPφ20 1 1 3.1 0.5

219 A HIVPφ20 1 1 2.5 0.5

220 VPφ40 仮設無

221

222 A HIVPφ25 1 1 4.8 0.5

223 A HIVPφ20 1 1 0.7 0.5

224 D HIVPφ40 1 1 1 1.6 0.5

225 D HIVPφ40 1 1 1 2.4 0.5

226 A HIVPφ25 1 1 0.7 0.5

227

228 A HIVPφ20 1 1 2.1 0.5

229 A HIVPφ20 1 1 1.8 0.5

230 A HIVPφ20 1 1 1.7 0.5

231 C LPφ25 1 1 0.3 0.5

232 A HIVPφ25 1 1 0.3 0.5

233 A HIVPφ25 1 1 0.5 0.5 歩道

234 C LPφ25 1 1 0.7 0.5

235 B PEPφ25 1 1 1.3 0.5

236 C LPφ25 1 1 0.7 0.5

237 A HIVPφ25 1 1 1.2 0.5

238 C LPφ25 1 1 0.8 0.5

239 C LPφ25 1 1 1.1 0.5

240 C LPφ25 1 1 0.8 0.5

241 C LPφ25 1 1 0.7 0.5

242 A HIVPφ25 1 1 0.4 0.5

243 A HIVPφ25 1 1 0.8 0.5

244 C LPφ25 1 1 0.5 0.5

245 C LPφ25 1 1 0.7 0.5

246 C LPφ25 1 1 0.7 0.5

247 A HIVPφ25 1 1 0.6 0.5
給4

248 B PEPφ25 1 1 0.3 0.5

φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 φ30 φ40φ20×13φ30 φ40 φ13 φ30 φ40 φ20 φ25 φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 φ20×13 φ20 φ25 DP0.4 DP1.0

合計 105 30 14 13 30 14 1 3 13 1 3 13 1 3 14 3 14 3 17 10 2 15 10 127.1 52.0 市道

0.5 0.5 歩道

仮設

2工区 仮設給水資材集計表

番号タイプ
氏　　名 既設

管種

水栓ソケット
HI

HIVPキャップ ネジ込継手

ソケット

ﾊﾞﾙﾌﾞ
ｿｹｯﾄ

PE継手
ﾒﾈｼﾞ付ｿｹｯﾄ

PE継手
パイプエンド

メータユニオン
HI用袋ﾅｯﾄ付

異種管ソケット
VP×LP用

公道部土工
市道 備　考

φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 φ30 φ40 φ20×13 φ30 φ40 φ13 φ30 φ40 φ20 φ25 φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 φ20×13 φ20 φ25 DP0.4 DP1.0

水栓番号 口径 (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) 延長(ｍ) 延長(ｍ)

令和7年度 県南水新工 第5-7号

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号



（人力施工）

給水管

発生土

（人力施工）

給水管

宅内復旧図

土 コンクリ-ト

1
0
0

1
0
0

2
00

2
0
0

2
00

40
0

コンクリ-ト

路盤工　再生砕石RC-40

発生土

бｃＫ＝18Ｎ／mm ２

S=1:20

5
0

（人力施工）

給水管

アスファルト

表層工　再生粗粒ｱｽｺﾝ

路盤工　再生砕石RC-40

発生土

300 300
300

給 水 接 続 標 準 図 S=F r e e

水道用表示鋲

ｈ

ＰＥＰ用金属継手 ６０ﾟ又は９０°ロングベンド

 

メタル入パッキン付

1.0 ｍの範囲内

※ 企業団紋章入り

止水栓筐
※ 企業団紋章入り

境界から0.5 ～1.5 ｍの範囲内

ＰＥＰ用金属継手　回転式分止水栓用

メタル入パッキン付

サドル付分水栓Ａ型ボール式

防食フィルム

密着コア（配水管管種が金属管の場合）

（配水管管種がHPPEの場合は有機溶剤浸透防止スリーブ）

溶剤浸透防止被覆管
水道用ポリエチレン二層１種

標 準 配 管 図 ① 　 給 水 管 Ｐ Ｅ Ｐ 　 専 用 栓 1 3  ㎜ ～ 2 5  ㎜

宅　

地
道　

路

シールリング止水栓

メータボックス

左開

防食フィルム

水道用ポリエチレン

密着コア（配水管管種が金属管の場合）

宅内用砲金制水弁

ＰＥＰ用金属継手 ６０ﾟ又は９０°ロングベンド
メタル入パッキン付

サドル付分水栓Ａ型ボール式
（配水管管種がHPPEの場合は有機溶剤浸透防止スリーブ）

境界から0.5 ～1.5 ｍの範囲内 1.0 ｍの範囲内

角形台座（樹脂製）

※ 企業団紋章入り

仕切弁筐（宅内設置タイプ）

メタル入パッキン付

道　

路

宅　

地

二層１種溶剤浸透防止被覆管

（利根地区は右開）

ＰＥＰ用金属継手　回転式分止水栓用

※ 企業団紋章入り
メータボックス

標 準 配 管 図 ⑧ 　 給 水 管 Ｐ Ｅ Ｐ 　 共 用 栓 3 0  ㎜ ～ 5 0  ㎜

水道用表示鋲

ｈ

HIVP

HIVP伸縮継手(エラス)分止水栓用

HIVP伸縮継手(エラス)分止水栓用
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2工区 給水管資材集計表

番号タイプ
氏　　名 配水管 量水器

ｻﾄﾞﾙ分水栓
PEP

ｻﾄﾞﾙ分水栓
DIP PEP

PEP
φ20

PEP
φ25

PEP
φ30

PEP
φ40

HIVP
φ13

HIVP
φ20

HIVP
φ25

異種管継手
PEP×VP

PEP継手
ソケット

PEP60°
ベンド

PEP90°
ベンド

ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ
止水栓 ｴﾗｽJ

青銅製
仕切弁
ｴﾗｽJ 止水栓筐

ビニル
制水弁筺

HITS
ソケット

HITS
エルボ

HIVP
メータユニオン

公道部 宅地部 立上部
備　考

口径 口径 PP用継手付 PP用継手付 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ40 φ20 φ25 φ30 φ40 φ20 φ25 φ30 φ40 SSB φ13 φ20 φ25 φ30 φ40φ20×13φ25×20 φ13 φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 L1 L2 L3 H1 H2

水栓番号 (組) (組) 口径 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) 基 基 基 基 (ケ) 基 (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) 延長(ｍ) 延長(ｍ) 延長(ｍ) 延長(ｍ)

HPPE ※
135 ① φ75 - 75×20 φ20 3.8 1 1 1 1.8 1.0 1.0 HIVPφ20

HPPE ※
136 ① φ75 - 75×20 φ20 6.4 1 1 1 4.2 1.0 1.2 HIVPφ20

HPPE
137 ① φ50 φ20 50×20 φ20 6.1 1.4 1 1 1 3 4 2 3.4 1.0 1.0 1.7 0.4 LPφ20

HPPE
138 ⑧ φ50 φ20 50×30 φ30 4.6 1 1 1 1 3.4 0.8 0.4 HIVPφ30

HPPE
139 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.4 1.4 1 1 1 3 4 2 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 LPφ20

HPPE
140 ⑧ φ50 φ20 チーズ分岐 φ40 2.1 1 1 1 1 1.1 0.6 0.4 HIVPφ40

HPPE
141 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.8 1.4 1 1 1 3 4 2 1.1 1.0 1.0 0.7 0.4 LPφ20

HPPE
142 ① φ50 φ13 50×20 φ20 2.5 0.4 1 1 1 1 1.1 1.0 0.4 0.4 VPφ13

HPPE
143-1① φ50 φ20 50×20 φ20 2.0 1 1 1 1 1.1 0.5 0.4 HIVPφ20

HPPE
143-2① φ50 φ20 50×20 φ20 2.0 1 1 1 1 1.1 0.5 0.4 HIVPφ20

HPPE
144 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.8 1 1 1 1 1.1 0.5 1.2 VPφ20

HPPE
145 ① φ50 φ13 50×20 φ20 2.1 1 1 1 1 1.1 0.6 0.4 HIVPφ13

HPPE
146 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.3 1 1 1 1 1.1 0.5 0.7 HIVPφ20

HPPE
147 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.3 1.4 1 1 1 3 4 2 1.1 0.5 1.0 0.7 0.4 LPφ20

HPPE 道路接続
148 ①’ φ50 φ25 50×25 φ25 3.0 1 3.0 PEPφ25

HPPE 道路接続
149 ①’ φ75 φ20 75×20 φ20 2.0 1 2.0 PEPφ20

HPPE
150 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.2 1 1 1 1 2.0 0.8 0.4 HIVPφ20

HPPE 道路接続
151 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 1.3 1 1.3 PEPφ20

HPPE ※
152 ① φ50 - 50×20 φ20 3.0 1 1 1 1.8 0.6 0.6 VPφ13

HPPE
153 ① φ50 φ20 50×20 φ20 3.1 1 1 1 1 1.8 0.6 0.7 HIVPφ20

HPPE 道路接続
154 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 1.4 1 1.4 PEPφ20

HPPE
155 ① φ50 φ13 50×20 φ20 3.2 1 1 1 1 1.8 0.5 0.9 VPφ13

HPPE
156 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.5 1.2 1 1 1 3 4 2 1.8 0.3 0.8 0.4 0.4 LPφ20

HPPE
157 ① φ50 φ20 50×20 φ20 3.0 1 1 1 1 1.9 0.5 0.6 HIVPφ20

HPPE
158 ① φ50 φ13 50×20 φ20 3.2 1 1 1 1 1.9 0.5 0.8 VPφ13

HPPE
159 ① φ75 φ20 75×20 φ20 5.6 1 1 1 1 4.1 0.5 1.0 HIVPφ20

HPPE 道路接続
160 ①’ φ75 φ20 75×20 φ20 1.1 1 1.1 PEPφ20

HPPE
161 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.7 1 1 1 1 1.9 0.7 1.1 HIVPφ20

HPPE
162 ① φ50 φ20 50×20 φ20 6.2 0.7 1 1 1 1 4.0 1.0 0.7 1.2 HIVPφ20

HPPE
163 ① φ50 φ20 50×20 φ20 5.7 1.4 1 1 1 3 4 2 4.0 0.7 1.0 1.0 0.4 LPφ20

HPPE
164 ① φ50 φ13 50×20 φ20 5.4 1 1 1 1 4.0 0.5 0.9 VPφ13

HPPE
165 ① φ50 φ13 50×20 φ20 5.6 1 1 1 1 4.0 0.5 1.1 VPφ13

166 駐車場

167 空地
HPPE

168 ① φ50 φ20 50×25 φ25 5.8 1 1 1 1 4.2 0.5 1.1 HIVPφ25
HPPE 道路接続

169 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 3.8 1 3.8 PEPφ20
HPPE 道路接続

170 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 3.8 1 3.8 PEPφ20
HPPE

171 ① φ50 φ20 50×20 φ20 5.4 0.9 1 1 1 3 4 2 4.2 0.3 0.5 0.9 0.4 LPφ20
HPPE

172 ① φ75 φ25 75×25 φ25 3.2 1 1 1 1 2.0 0.8 0.4 HIVPφ25
HPPE

173 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.0 1 1 1 1 2.0 0.6 0.4 HIVPφ20
HPPE

174 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.0 1 1 1 1 2.0 0.6 0.4 HIVPφ20

175 空地
HPPE

176 ① φ50 φ13 50×20 φ20 2.4 1 1 1 1 1.4 0.3 0.7 VPφ20
HPPE 道路接続

177 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 1.0 1 1.0 PEPφ20
HPPE

178 ① φ50 φ13 50×20 φ20 2.8 1 1 1 1 1.4 0.4 1.0 VPφ13
HPPE

179 ① φ50 φ13 50×20 φ20 2.5 1 1 1 1 1.4 0.7 0.4 HIVPφ13
HPPE ※ メーター無

180 ① φ50 - 50×20 φ20 2.4 1 1 1 1.4 0.6 0.4 LPφ13
HPPE

181 ① φ50 φ20 50×20 φ20 3.2 1.4 1 1 1 3 4 2 1.4 0.6 1.0 1.2 0.4 LPφ20
HPPE 道路接続

182 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 1.0 1 1.0 PEPφ20
HPPE

183 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.7 1.1 1 1 1 3 4 2 1.4 0.9 0.7 0.4 0.4 LPφ20
HPPE

184 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.7 1.4 1 1 1 3 4 2 1.4 0.5 1.0 0.8 0.4 LPφ20
HPPE

185 ① φ75 φ20 75×25 φ25 5.1 1 1 1 1 4.1 0.6 0.4 HIVPφ25
HPPE 道路接続

187 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 2.7 1 2.7 PEPφ20
HPPE

188 ① φ50 φ20 50×20 φ20 4.3 1 1 1 1 3.1 0.8 0.4 HIVPφ20
HPPE

189 ① φ50 φ13 50×20 φ20 5.2 1 1 1 1 3.1 1.0 1.1 VPφ13
HPPE

190 ① φ50 φ13 50×20 φ20 5.9 1 1 1 1 3.1 1.5 1.3 HIVPφ13
HPPE

191 ① φ50 φ20 50×20 φ20 4.5 0.7 1 1 1 2 2 1 3.1 0.3 0.5 1.1 0.2 LPφ20
HPPE

192 ① φ50 φ20 50×20 φ20 4.9 1.4 1 1 1 3 4 2 3.1 0.9 1.0 0.9 0.4 LPφ20
HPPE

193 ① φ50 φ13 50×20 φ20 5.1 1 1 1 1 3.1 1.1 0.9 HIVPφ13
HPPE

194 ① φ50 φ13 50×20 φ20 4.7 1 1 1 1 3.1 0.6 1.0 HIVPφ13
HPPE 道路接続

195 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 2.8 1 2.8 PEPφ20
HPPE

196 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.2 1 1 1 1 2.0 0.3 0.9 HIVPφ20
HPPE

197 ① φ75 φ20 75×20 φ20 2.7 1 1 1 1 2.0 0.3 0.4 HIVPφ20
HPPE

198 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.4 1 1 1 1 2.0 1.0 0.4 HIVPφ20
HPPE

199 ① φ75 φ20 75×20 φ20 5.2 1 1 1 1 3.7 0.6 0.9 HIVPφ20
HPPE

200 ① φ50 φ13 50×20 φ20 5.6 1.4 1 1 1 2 1 4 2 4.5 0.7 1.0 0.4 0.4 LPφ13

201 空地
HPPE

202 ① φ50 φ20 50×20 φ20 6.0 1.4 1 1 1 3 4 2 4.5 0.6 1.0 0.9 0.4 LPφ20
HPPE

203 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 4.2 1 4.2 PEPφ20
HPPE

204 ① φ50 φ20 50×20 φ20 6.2 1 1 1 1 4.5 1.3 0.4 VPφ20
HPPE 道路接続

205 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 4.1 1 4.1 PEPφ20
HPPE

206 ① φ50 φ20 50×20 φ20 5.9 1 1 1 1 4.5 1.0 0.4 HIVPφ20
HPPE

207 ① φ50 φ13 50×20 φ20 5.9 1.4 1 1 1 2 1 4 2 4.5 0.5 1.0 0.9 0.4 LPφ20
HPPE 道路接続

208 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 4.5 1 4.5 PEPφ20
HPPE

209 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.3 1 1 1 1 1.9 1.0 0.4 HIVPφ20
HPPE

210 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.5 1 1 1 1 1.5 0.6 0.4 HIVPφ20
HPPE

211 ① φ50 φ20 50×20 φ20 3.9 1 1 1 1 1.5 1.2 1.2 HIVPφ20
HPPE

212 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.4 1 1 1 1 1.5 0.5 0.4 HIVPφ20
HPPE 道路接続

213 ①’ φ50 φ20 50×20 φ20 1.1 1 1.1 PEPφ20
HPPE

214-1 ① φ50 φ20 50×25 φ25 2.4 1 1 1 1 1.5 0.5 0.4 HIVPφ25
HPPE

214-2① φ50 φ20 50×25 φ25 2.4 1 1 1 1 1.5 0.5 0.4 HIVPφ25
HPPE

215 ① φ50 φ20 50×25 φ25 2.7 1 1 1 1 1.5 0.8 0.4 HIVPφ25

HPPE
216 ① φ50 φ20 50×20 φ20 2.9 1 1 1 1 1.5 1.0 0.4 HIVPφ20

HPPE
217 ① φ50 φ20 50×20 φ20 3.1 1 1 1 1 1.5 0.6 1.0 HIVPφ20

HPPE
218 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.5 1.0 1 1 1 3 4 2 1.5 1.0 1.0 1.0 LPφ20

HPPE
219 ① φ75 φ20 75×20 φ20 6.4 1 1 1 1 4.1 1.0 1.3 HIVPφ20

DIP
220 ⑧ φ75 - 75×40 φ40 4.7 1 1 1 1 3.7 0.6 0.4 VPφ40

221 ① 220同一
HPPE

222 ① φ100 φ20 100×25 φ25 3.2 1 1 1 1 1.3 0.9 1.0 HIVPφ25
HPPE

223 ① φ75 φ20 75×20 φ20 4.3 1 1 1 1 2.9 1.0 0.4 HIVPφ20
HPPE

224 ⑧ φ75 φ20 75×40 φ40 4.4 1 1 1 1 3.0 1.0 0.4 HIVPφ40
HPPE

225 ① φ75 φ20 75×40 φ40 3.2 1 1 1 1 1.7 1.1 0.4 HIVPφ40
HPPE

226 ① φ75 φ20 75×25 φ25 4.4 1 1 1 1 2.7 1.3 0.4 HIVPφ25

227 ① 226同一
HPPE

228 ① φ75 φ20 75×20 φ20 3.1 1 1 1 1 2.0 0.7 0.4 HIVPφ20
HPPE

229 ① φ75 φ20 75×20 φ20 2.6 1 1 1 1 1.8 0.4 0.4 HIVPφ20
HPPE

230 ① φ75 φ20 75×20 φ20 2.6 1 1 1 1 1.8 0.4 0.4 HIVPφ20
HPPE

231 ① φ75 φ20 75×25 φ25 4.4 0.9 1 1 1 2 1 4 2 3.3 0.5 0.1 0.8 0.6 LPφ25
HPPE 道路接続

232 ① φ75 φ20 75×25 φ25 3.5 1 3.5 HIVPφ25
HPPE

233 ① φ75 φ20 75×25 φ25 3.1 1 1 1 1 1.7 1.0 0.4 HIVPφ25
HPPE

234 ① φ50 φ20 50×25 φ25 4.9 1.2 1 1 1 2 1 4 2 3.4 0.7 0.8 0.8 0.4 LPφ25
HPPE 道路接続

235 ① φ50 φ20 50×25 φ25 0.8 1 0.8 PEPφ25
HPPE

236 ① φ50 φ20 50×25 φ25 4.7 1.4 1 1 1 2 1 4 2 3.4 0.5 1.0 0.8 0.4 LPφ25
HPPE

237 ① φ50 φ20 50×25 φ25 2.7 1 1 1 1 1.2 1.1 0.4 HIVPφ25
HPPE

238 ① φ50 φ20 50×25 φ25 4.7 1.4 1 1 1 2 1 4 2 3.4 0.5 1.0 0.8 0.4 LPφ25
HPPE

239 ① φ50 φ20 50×25 φ25 3.5 1.4 1 1 1 2 1 4 2 2.1 0.6 1.0 0.8 0.4 LPφ25
HPPE

240 ① φ50 φ20 50×25 φ25 4.8 1.4 1 1 1 2 1 4 2 3.4 1.0 1.0 0.4 0.4 LPφ25
HPPE

241 ① φ50 φ20 50×25 φ25 4.3 1.4 1 1 1 2 1 4 2 3.4 0.5 1.0 0.4 0.4 LPφ25
HPPE

242 ① φ50 φ20 50×25 φ25 3.0 1 1 1 1 1.7 0.9 0.4 HIVPφ25
HPPE

243 ① φ50 φ20 50×25 φ25 3.9 0.5 1 1 1 1 1 2 1 2.9 0.3 0.5 0.7 HIVPφ25
HPPE

244 ① φ50 φ20 50×25 φ25 3.5 1.4 1 1 1 2 1 4 2 1.7 1.0 1.0 0.8 0.4 LPφ25
HPPE

245 ① φ50 φ20 50×25 φ25 4.0 1.2 1 1 1 2 1 4 2 2.9 0.3 0.8 0.8 0.4 LPφ25
HPPE

246 ① φ50 φ20 50×25 φ25 4.6 0.9 1 1 1 2 1 4 2 3.3 0.5 0.5 0.8 0.4 LPφ25
HPPE

247 ① φ50 φ20 50×25 φ25 3.5 1 1 1 1 1.7 1.0 0.8 HIVPφ25
HPPE 道路接続

248 ① φ75 φ20 75×25 φ25 3.3 1 3.3 PEPφ25

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ40 φ20 φ25 φ30 φ40 φ20 φ25 φ30 φ40 φ13 φ20 φ25 φ30 φ40φ20×13φ25×20φ13 φ20 φ25 φ13 φ20 φ25

合計 109 275.1 99.4 4.6 14.4 3.2 31.3 1 14 3 3 2 60 21 1 4 63 23 1 4 86 5 4 93 11 1 4 14 12 8 96 4 48
φ50×20 ｴﾗｽJ ｴﾗｽJ ｴﾗｽJ ｴﾗｽJ

57組 59 23 1 4
φ50×25 ※エラス無

19組 4
φ50×30

1組
φ75×20

20組
φ75×25

7組
φ75×40 φ75×40

2組 1組
φ100×25

1組
口

埋設表示鋲 109組 切断 77 27 1 4 3 26
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資材集計表

2工区 給水管資材集計表

番号タイプ
氏　　名 配水管 量水器

ｻﾄﾞﾙ分水栓
PEP

ｻﾄﾞﾙ分水栓
DIP PEP

PEP
φ20

PEP
φ25

PEP
φ30

PEP
φ40

HIVP
φ13

HIVP
φ20

HIVP
φ25

異種管継手
PEP×VP

PEP継手
ソケット

PEP60°
ベンド

PEP90°
ベンド

ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ
止水栓 ｴﾗｽJ

青銅製
仕切弁
ｴﾗｽJ 止水栓筐

ビニル
制水弁筺

HITS
ソケット

HITS
エルボ

HIVP
メータユニオン

公道部 宅地部 立上部
備　考

口径 口径 PP用継手付 PP用継手付 φ20 φ25 φ20 φ25 φ20 φ25 φ40 φ20 φ25 φ30 φ40 φ20 φ25 φ30 φ40 SSB φ13 φ20 φ25 φ30 φ40φ20×13φ25×20 φ13 φ20 φ25 φ13 φ20 φ25 L1 L2 L3 H1 H2

水栓番号 (組) (組) 口径 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) 基 基 基 基 (ケ) 基 (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) (ケ) 延長(ｍ) 延長(ｍ) 延長(ｍ) 延長(ｍ)

令和7年度 県南水新工 第5-7号

yamamoto-h
テキスト ボックス
5-10号
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市道1305号線

市道1338号線1 市道1338号線2

市道1339号線1

市道1339号線2

市道1336号線

市道1341号線

市道1342号線

市道1343号線

市道3216号線

求積表

番　号 １　市道１３０５号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ２．９０ ０．３１ ０．８９９０
２ ３．５９ ０．７３ ２．６２０７
３ ４．９４ ２．１１ １０．４２３４
４ ２７．３２ ４．７５ １２９．７７００
５ ２６．３９ ５．０１ １３２．２１３９
６ ２５．９２ ０．３４ ８．８１２８
７ １１．１０ ４．５６ ５０．６１６０
８ １１．１０ ４．２７ ４７．３９７０
９ ２０．６０ ４．６２ ９５．１７２０
１０ ２０．６０ ４．５６ ９３．９３６０
１１ １２．６６ ４．３６ ５５．１９７６
１２ １２．６６ ４．４３ ５６．０８３８
１３ ２０．４３ ４．７３ ９６．６３３９
１４ ２０．４３ ４．７３ ９６．６３３９
１５ １１．１５ ４．３９ ４８．９４８５
１６ １１．１５ ４．４９ ５０．０６３５
１７ ２０．５６ ４．８４ ９９．５１０４
１８ ２０．５６ ４．８０ ９８．６８８０
１９ １２．６９ ４．５４ ５７．６１２６
２０ １２．６９ ４．６４ ５８．８８１６
２１ １０．３６ ４．４６ ４６．２０５６
２２ １０．３６ ４．９９ ５１．６９６４
２３ ８．９５ ４．８８ ４３．６７６０
２４ ８．９５ ３．９９ ３５．７１０５
２５ ５．７０ １．３２ ７．５２４０
２６ ６．３６ １．１３ ７．１８６８

合　　計 １４８２．１１３９
合　　計　　面　　積 ７４１．０６

面　　積 ７４１．０６ ㎡

番　号 ２　市道１３３８号線１
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ４．１４ １．１９ ４．９２６６
２ ５．１９ ２．５０ １２．９７５０
３ ９．８５ ４．１４ ４０．７７９０
４ ７．８９ ３．２８ ２５．８７９２
５ ４．０９ １．３５ ５．５２１５
６ ２．５５ ０．２８ ０．７１４０

合　　計 ９０．７９５３
合　　計　　面　　積 ４５．４０

面　　積 ４５．４０ ㎡

番　号 ５　市道１３３９号線１
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ６．４７ ０．９１ ５．８８７７
２ ２３．６０ ２．１６ ５０．９７６０
３ ２３．６０ ４．６７ １１０．２１２０
４ ４．７７ １．３８ ６．５８２６
５ １７．６４ ４．８９ ８６．２５９６
６ １１．７０ ５．５１ ６４．４６７０
７ ３１．６９ ５．４８ １７３．６６１２
８ ２２．０４ ４．９４ １０８．８７７６
９ １０．１４ ５．３７ ５４．４５１８
１０ ２７．８２ ５．２７ １４６．６１１４
１１ １９．８６ ５．２８ １０４．８６０８
１２ １３．６０ ４．４７ ６０．７９２０
１３ ２９．９９ ６．０９ １８２．６３９１
１４ １８．８４ ０．２９ ５．４６３６
１５ １８．４０ ５．１３ ９４．３９２０
１６ ７．４７ ０．５９ ４．４０７３
１７ １０．０３ ２．８１ ２８．１８４３

合　　計 １２８８．７２６０
合　　計　　面　　積 ６４４．３６

面　　積 ６４４．３６ ㎡

番　号 ６　市道１３３９号線２
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ３．９８ １．１５ ４．５７７０
２ ６．７９ ３．２２ ２１．８６３８
３ ６．７９ ３．４５ ２３．４２５５

合　　計 ４９．８６６３
合　　計　　面　　積 ２４．９３

面　　積 ２４．９３ ㎡

番　号 ７　市道１３３６号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ １１．５８ ３．１７ ３６．７０８６
２ ９．００ １．８７ １６．８３００
３ １１３．０８ ５．１５ ５８２．３６２０
４ １１３．０８ ５．１５ ５８２．３６２０
５ ９．２３ １．６８ １５．５０６４
６ １１．５７ ２．７０ ３１．２３９０

合　　計 １２６５．００８０
合　　計　　面　　積 ６３２．５０

面　　積 ６３２．５０ ㎡

番　号 ８　市道１３４１号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ４．７２ ０．２１ ０．９９１２
２ ７．４３ １．４０ １０．４０２０
３ １０．０９ ３．１８ ３２．０８６２
４ ４．６４ ０．１３ ０．６０３２
５ ３．３９ ０．７２ ２．４４０８
６ ３．３９ ０．７６ ２．５７６４
７ １１２．８３ ３．２４ ３６５．５６９２
８ １１２．８４ ０．１３ １４．６６９２
９ １１２．８２ ０．２９ ３２．７１７８
１０ １１２．８０ ３．５８ ４０３．８２４０
１１ ７．５３ １．５０ １１．２９５０
１２ １０．０３ ３．２３ ３２．３９６９

合　　計 ９０９．５７１９
合　　計　　面　　積 ４５４．７９

面　　積 ４５４．７９ ㎡

番　号 ９　市道１３４２号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ４．６８ ０．１９ ０．８８９２
２ ８．８１ １．７５ １５．４１７５
３ １１．３０ ３．２１ ３６．２７３０
４ ４．４５ ０．１４ ０．６２３０
５ ４．８０ ０．４３ ２．０６４０
６ ４．８８ ０．８４ ４．０９９２
７ ５．０３ ０．０２ ０．１００６
８ １１３．７１ ５．０１ ５６９．６８７１
９ １１３．３８ ０．１１ １２．４７１８
１０ １１３．３８ ５．１１ ５７９．３７１８
１１ ９．０２ １．８３ １６．５０６６
１２ １１．５６ ３．３２ ３８．３７９２

合　　計 １２７５．８８３０
合　　計　　面　　積 ６３７．９４

面　　積 ６３７．９４ ㎡

番　号 １０　市道１３４３号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ４．５０ ０．０４ ０．１８００
２ ７．０２ １．４３ １０．０３８６
３ １０．０２ ３．１８ ３１．８６３６
４ ４．９２ ０．３２ １．５７４４
５ ３．２１ ０．９４ ３．０１７４
６ ３．２１ ０．６８ ２．１８２８
７ ２０．４３ ３．０９ ６３．１２８７
８ ２０．４８ ０．３６ ７．３７２８
９ ２４．９９ ３．５９ ８９．７１４１
１０ １４．０３ ３．６１ ５０．６４８３
１１ ９．９０ ２．７３ ２７．０２７０
１２ ８１．３４ ３．６１ ２９３．６３７４
１３ ７９．５２ ３．６２ ２８７．８６２４
１４ ３．６５ ０．５７ ２．０８０５
１５ ４．７５ １．８９ ８．９７７５
１６ ６．４３ ３．１９ ２０．５１１７
１７ ２０．４０ ０．０８ １．６３２０

合　　計 ９０１．４４９２
合　　計　　面　　積 ４５０．７２

面　　積 ４５０．７２ ㎡

番　号 １１　市道３２１６号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ １１．６５ ２．７９ ３２．５０３５
２ ８．６３ ２．５４ ２１．９２０２
３ ５．２５ ２．２１ １１．６０２５
４ ４．１３ １．１４ ４．７０８２

合　　計 ７０．７３４４
合　　計　　面　　積 ３５．３７

面　　積 ３５．３７ ㎡

舗 装 求 積 図 S＝1:400

求積図1
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番　号 １　市道１３３８号線２
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ４．２３ １．２２ ５．１６０６
２ ５．４５ ２．６７ １４．５５１５
３ １０．３４ ４．２６ ４４．０４８４
４ １０．０５ ４．２４ ４２．６１２０
５ ５．２５ ０．０７ ０．３６７５
６ ５．７０ ０．６５ ３．７０５０
７ １０．０３ ４．０９ ４１．０２２７
８ ８．７３ ４．０３ ３５．１８１９
９ ８．７３ ０．１２ １．０４７６
１０ ４．８１ ２．１４ １０．２９３４
１１ ４．０１ １．１６ ４．６５１６

合　　計 ２０２．６４２２
合　　計　　面　　積 １０１．３２

面　　積 １０１．３２ ㎡

配水管布設替工事(2工区)
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市道1305号線1

市道1305号線2

市道1312号線

市道2568号線

私道1

私道2

歩道1 歩道2

求積表

番　号 １　市道１３０５号線１
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ３．６７ ０．２９ １．０６４３
２ ３．６８ ２．６９ ９．８９９２
３ ３．６８ １．３３ ４．８９４４
４ ４．０６ １．７６ ７．１４５６
５ ４．１３ ０．６５ ２．６８４５
６ ６．３８ １．９３ １２．３１３４
７ ６．３８ １．９６ １２．５０４８
８ ６．６５ ３．１９ ２１．２１３５
９ ６．６５ ３．２２ ２１．４１３０
１０ ６．９０ ２．９５ ２０．３５５０
１１ ８．２３ ５．２１ ４２．８７８３
１２ ６．３９ ２．４２ １５．４６３８
１３ １２．１３ ４．９３ ５９．８００９
１４ １２．１３ １．７８ ２１．５９１４
１５ ３．７３ ０．１０ ０．３７３０
１６ １３．００ ５．３２ ６９．１６００
１７ ７．８０ ０．９４ ７．３３２０
１８ ６．７４ ３．１０ ２０．８９４０
１９ ９．７１ ４．６１ ４４．７６３１
２０ １０．８８ ４．７６ ５１．７８８８
２１ ５．３４ ０．７６ ４．０５８４
２２ ９．０２ ２．８８ ２５．９７７６
２３ １０．６２ ４．７８ ５０．７６３６
２４ ５．６３ １．７７ ９．９６５１
２５ ７．２５ ３．６８ ２６．６８００
２６ ８．３７ ４．８６ ４０．６７８２
２７ ９．７６ ４．６９ ４５．７７４４
２８ ８．０１ ２．８９ ２３．１４８９
２９ ５．３６ ３．０２ １６．１８７２
３０ ５．３６ １．４１ ７．５５７６
３１ ５．２３ ２．２０ １１．５０６０
３２ ６．１０ １．６７ １０．１８７０
３３ ７．２９ １．３９ １０．１３３１
３４ ９．５７ ５．１５ ４９．２８５５
３５ ６．７８ １．４３ ９．６９５４
３６ ５．５４ １．４９ ８．２５４６
３７ ６．６５ ４．２７ ２８．３９５５
３８ １７．６２ ４．６８ ８２．４６１６
３９ １３．７７ ０．１８ ２．４７８６
４０ １５．４１ ０．４９ ７．５５０９
４１ ４０．４７ ４．６１ １８６．５６６７
４２ ２６．１７ ４．２３ １１０．６９９１
４３ ６．９８ ０．４１ ２．８６１８
４４ １０．０８ ２．２７ ２２．８８１６
４５ １２．７７ ５．０５ ６４．４８８５
４６ ６．４７ ３．３４ ２１．６０９８
４７ ５．３５ ０．６０ ３．２１００
４８ ６．４６ ２．９３ １８．９２７８
４９ ６．７１ ４．９６ ３３．２８１６
５０ ５．５９ ３．３７ １８．８３８３
５１ ６．４７ ４．１４ ２６．７８５８
５２ ７．１３ ５．１８ ３６．９３３４
５３ １４．３５ ５．０９ ７３．０４１５
５４ １２．０７ ３．２５ ３９．２２７５
５５ ６．８２ ２．７４ １８．６８６８
５６ ５．３６ ０．０５ ０．２６８０
５７ ５．８９ １．０２ ６．００７８
５８ ５．９０ ０．１０ ０．５９００
５９ ３．５３ ０．５３ １．８７０９
６０ １．８８ ０．６４ １．２０３２
６１ １．７４ ０．７４ １．２８７６
６２ ０．８１ ０．０５ ０．０４０５

合　　計 １６０７．５８０４
合　　計　　面　　積 ８０３．７９

面　　積 ８０３．７９ ㎡

番　号 ２　市道１３０５号線２
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ３．４０ ０．８６ ２．９２４０
２ ３．０２ １．１０ ３．３２２０
３ ３．１２ １．０５ ３．２７６０
４ ３．１２ １．８１ ５．６４７２
５ ２．９４ １．００ ２．９４００
６ ３．６４ ０．７３ ２．６５７２
７ ４．３０ ０．３２ １．３７６０
８ １．１０ ０．２０ ０．２２００

合　　計 ２２．３６２４
合　　計　　面　　積 １１．１８

面　　積 １１．１８ ㎡

番　号 ３　市道１３１２号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ４．６３ ０．９０ ４．１６７０
２ ４．５２ ０．８０ ３．６１６０
３ ６．８３ ３．５４ ２４．１７８２
４ ６．８３ ２．９３ ２０．０１１９
５ ３．６３ ０．４７ １．７０６１
６ ３．７２ ０．０２ ０．０７４４
７ ３３．０１ ３．７０ １２２．１３７０
８ ３２．８６ ２．８０ ９２．００８０
９ ２４．６０ ０．０３ ０．７３８０
１０ ８．８９ ５．６９ ５０．５８４１
１１ ２９．６６ ２．７４ ８１．２６８４
１２ ３７．３８ ３．７２ １３９．０５３６
１３ ８．８３ ５．６５ ４９．８８９５
１４ ２５．６５ ２．５１ ６４．３８１５
１５ ３３．２６ ０．９３ ３０．９３１８
１６ ３３．２６ ３．６４ １２１．０６６４
１７ ６．７６ ３．０１ ２０．３４７６
１８ ６．７６ ２．８３ １９．１３０８
１９ ４．１３ １．４０ ５．７８２０
２０ ４．１３ ０．９３ ３．８４０９
２１ ３３．１５ ０．０５ １．６５７５
２２ ７．６９ ０．０７ ０．５３８３

合　　計 ８５７．１０９０
合　　計　　面　　積 ４２８．５５

面　　積 ４２８．５５ ㎡

番　号 ４　市道２５６８号線
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ １２．７７ １．７１ ２１．８３６７
２ １０．１１ ４．３４ ４３．８７７４
３ １０．０９ ５．６５ ５７．００８５
４ ６．８３ ３．１９ ２１．７８７７
５ ５．６３ １．６３ ９．１７６９

合　　計 １５３．６８７２
合　　計　　面　　積 ７６．８４

面　　積 ７６．８４ ㎡

番　号 ５　私道１
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ １０．６２ １．１３ １２．０００６
２ ８．６３ １．４４ １２．４２７２
３ ７．６８ ０．４２ ３．２２５６

合　　計 ２７．６５３４
合　　計　　面　　積 １３．８３

面　　積 １３．８３ ㎡

番　号 ６　私道２
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ３．３９ ０．４８ １．６２７２
２ ５．３１ １．８２ ９．６６４２
３ ６．５０ ３．５８ ２３．２７００
４ ６．７６ ０．４９ ３．３１２４

合　　計 ３７．８７３８
合　　計　　面　　積 １８．９４

面　　積 １８．９４ ㎡

番　号 ７　歩道１
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ ４．９７ ２．５３ １２．５７４１
２ ３．８８ １．３２ ５．１２１６
３ ５．０３ １．２５ ６．２８７５
４ ６．２０ １．２８ ７．９３６０
５ ７．３０ １．３４ ９．７８２０
６ １３．４０ ４．３９ ５８．８２６０
７ ２４．６９ ４．９０ １２０．９８１０
８ １３．１６ ３．６３ ４７．７７０８
９ ９．０６ ０．６４ ５．７９８４
１０ ９．０６ ２．４２ ２１．９２５２
１１ ５．４０ １．０９ ５．８８６０
１２ ４．２９ ０．９７ ４．１６１３
１３ ３．０８ ０．９２ ２．８３３６
１４ １．９３ １．１２ ２．１６１６
１５ ８．７５ １．３０ １１．３７５０

合　　計 ３２３．４２０１
合　　計　　面　　積 １６１．７１

面　　積 １６１．７１ ㎡

番　号 ８　歩道２
符　　号 底　　辺 高　　さ 倍　　面　　積

１ １．３８ ０．１２ ０．１６５６
２ ２．０３ １．１３ ２．２９３９
３ ３．１８ ０．９５ ３．０２１０
４ ４．３８ ０．９９ ４．３３６２
５ ５．５０ １．１０ ６．０５００
６ ８．９８ ２．４５ ２２．００１０
７ ８．９８ ０．６７ ６．０１６６
８ １７．９１ ４．０５ ７２．５３５５
９ ２３．３９ ４．９２ １１５．０７８８
１０ ８．４４ ３．７８ ３１．９０３２
１１ ８．４４ １．２７ １０．７１８８
１２ ７．２７ ０．９９ ７．１９７３
１３ ５．８５ ０．６５ ３．８０２５
１４ ４．２２ １．２８ ５．４０１６
１５ ４．０７ １．２８ ５．２０９６
１６ ４．３８ ２．５９ １１．３４４２

合　　計 ３０７．０７５８
合　　計　　面　　積 １５３．５４

面　　積 １５３．５４ ㎡

舗 装 求 積 図 S＝1:400

求積図2
舗装
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　　　神谷6丁目1 0 - 1番地先間
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配水管布設替工事(2工区)

令和7年度 県南水新工 第5-7号
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