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工　番 令和8年度　県南水新工第5-12号

配水管布設替工事工事名

工　事
区　間

取手市山王333-1番地先～
　　　　　　山王505番地先間

縮　尺 S= 図 示図　種図　番

管路台帳番号 131148・131158

　茨 城 県 南 水 道 企 業 団
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6工区

設　計　図

工　番 令和8年度　県南水新工第5-12号

配水管布設替工事工事名

工　事
区　間

取手市山王333-1番地先～
　　　　　　山王505番地先間

縮　尺 S= 図 示図　種図　番

管路台帳番号 131148・131158

　茨 城 県 南 水 道 企 業 団

表層工 再生密粒度As

上層路盤工 粒度調整砕石M-30

下層路盤工 再生砕石RC-40

埋設シート
表層工 再生密粒度As

下層路盤工 再生砕石RC-40

人力埋戻工 発生土

表層工 Co

下層路盤工 再生砕石RC-40

人力埋戻工 発生土

人力埋戻工 発生土

表層工 再生密粒度As

下層路盤工 再生砕石RC-40

機械埋戻工 改良土

上層路盤工 粒度調整砕石M-30

下層路盤工 再生砕石RC-40

機械埋戻工 改良土

表層工 再生密粒度As

表層工 再生密粒度As

上層路盤工 粒度調整砕石M-30

下層路盤工 再生砕石RC-40

埋設シート

新設管

機械掘削

人力掘削

給水管

人力掘削

給水管

人力掘削

給水管

機械掘削

仮設管

機械掘削

仮設管

既設管

機械掘削

①-3 市道車道

仮復旧掘　削

(設置)

②-3 市道車道
(撤去)

③-1 宅内As
(設置)

仮復旧掘　削

③-2 宅内Co
(設置)

仮復旧掘　削

③-3 宅内未舗装
(設置)

仮復旧掘　削

④-3 市道車道
(仮設設置)

④-4 市道車道
(仮設撤去)

仮復旧掘　削

仮復旧掘　削

仮復旧掘　削
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6工区

設　計　図

工　番 令和8年度　県南水新工第5-12号

配水管布設替工事工事名

工　事
区　間

取手市山王333-1番地先～
　　　　　　山王505番地先間

縮　尺 S= 図 示図　種図　番

管路台帳番号 131148・131158

　茨 城 県 南 水 道 企 業 団

PE渦巻式Ｔ字管

（排気弁付）φ75

デザイン鉄蓋

H200

ボックス桝　下部
H200

床　　板
H40

エポキシ樹脂充填
（イエロー表示）

エポキシ樹脂充填
（レッド表示：消防車）

補修弁レバー

町野口金

蝶番保持具

排気弁

開閉キャップ

上　流
→

下　流
→

(進行方向）

S=Free

DP=800

消火栓室設置図

基礎板

地下式単口消火栓

ボックス桝　上部

消火栓鉄蓋

補修弁 φ75×H150
φ600

φ750

D
P
=
8
0
0

2
0
0

仕切弁筐設置図

県南型制水弁筐

G.L.

(
3
8
2
～

4
4
0
)

h
1

D
P

h
2

3
0

h

5
0

4
0
0

φ190

φ146

φ320

φ580

φ400

φ190

400×400×60

基礎板

φ210

VUφ200

制水弁 排泥弁

弁筺ﾀｲﾌﾟ h1

A -

B 300

C 500

D 800

E 1000

5
7

3
4
3

1
5
0

2
7
0

2
7
0

6
0

1
5
0

(
2
)

φ1 6 5

8
0
0
(
7
5
0
～
8
5
0
)

φ1 2 6
（φ１４１）

φ4 4 5

φ2 3 5

φ149

φ179

φ270

DP=800(公道用及び宅内用)

県南型ﾋﾞﾆｰﾙ制水弁筐

S=Free

寸法表

種別 口径 土被り
弁筐
型式

h1
mm

h2
mm

h
mm

備考

φ75 800 B 170 350 基礎板200

φ50 800 A 150 350 基礎板220

VSソフトシール弁 φ50 800 A 150 350 基礎板220

4
0

2
0
0

2
0
0

1
0
0

HPPEソフトシール弁

HPPEソフトシール弁

HPPE管用 明示テープ工・浸透防止スリーブ被覆工

（１）テープ間隔・貼付方法

　　　増やすこと

　　分岐部

　　直管部

（３）テープの仕様

　①管明示テープ

　４．表示内容

　４．表示内容

（４）スリーブの仕様

　スリーブ
　１．規格：Ｓプロテクト

管長5.0ｍ/本(HPEPφ50以上)

継手部分詳細

管明示テープ

8～10cm
ハーフラップ３周

十分にたるませる

ハーフラップ７周
10～20cm

ナイロンテープで固定する

ナイロンテープ
50cm

3/5ｍ
50cm

3/5ｍ

3/5ｍ
5ｍ

管明示テープ 3/5ｍ

HPEPφ50以上

分岐部スリーブ被覆工 ナイロンテープ

管明示テープ

10～20cm
ハーフラップ７周

8～10cm
ハーフラップ３周

給水管用Ｓプロテクトスリーブ端部処理

ナイロンテープ

管明示テープ

　１．４箇所/本　管の両端から５０cmの位置と中間２箇所
　２．特殊管で１に該当しない場合は、テープの間隔が２ｍ以上にならないよう箇所を

　３．胴巻きテープは１周半巻とする

（２）浸透防止スリーブ施工方法

　１．施工は、別紙施工要領書による
　２．Ｓプロテクト用ナイロンテープ

　　　スリーブ固定：４箇所/本　管の両端から継手を越えた位置と中間２箇所
　　　下側：スリーブの端をハーフラップ３周
　　　上側：スリーブの端をハーフラップ７周

　　　スリーブ固定：６箇所/本　スリーブの両端手前の位置
　　　下側（直管用スリーブ側）：スリーブの端をハーフラップ３周
　　　上側（分岐スリーブ側）：スリーブの端をハーフラップ７周

　１．材　質　　：事業体名入りポリテープ(エコポリテープも可)
　２．表示及び色：青地／白文字（名入・２段）
  ３．巾及び厚さ：巾３０mm 厚さ０．１８mm

　２．表示及び色：青地／白文字（名入・３段）
　１．材　質　　：事業体名入りナイロンテープ
　②Ｓプロテクト用ナイロンテープ

  ３．巾及び厚さ：巾５０mm 厚さ０．１mm

茨城県南水道企業団
茨城県南水道企業団



標準配管図 タイプD(30mm～50mm)
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給水標準図 縮尺 1:30

標準配管図　タイプA・B(13mm～25mm) 標準配管図 タイプC(13mm～25mm)

工　番 令和8年度　県南水新工第5-12号

配水管布設替工事工事名

工　事
区　間

取手市山王333-1番地先～
　　　　　　山王505番地先間

縮　尺 S= 図 示図　種図　番

管路台帳番号 131148・131158

　茨 城 県 南 水 道 企 業 団

MQリング(メタル入パッキン)付
KMP回転継手 分・止水栓用　

密着コア(鋳鉄管の場合)
有機溶剤浸透防止スリーブ(配水ポリ管の場合)
防食フィルム
JWWA型サドル付分水栓AS

溶剤浸透防止被覆管
水道用ポリエチレン二層1種

水道用表示鋲
ビニル制水弁筐

HITSソケット

HITSエルボ

HITSソケット

エラスジョイント分止水栓用

青銅製仕切弁 キーH 左

MQリング(メタル入パッキン)付
水色(指定色) BL=1000
(袋ナット×KMP継手)
フレキシブル継手 F×KMP

HIVP

1.0m以上(1.5m未満)

25

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

計

ﾀｲﾌﾟ

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

C

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

C

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

A･B

C

A･B

栓番号 氏名 既設管種

VPφ20

VPφ13

VPφ20

HIVPφ20

不明

PEPφ20

不明

VPφ13

VPφ13

HIVPφ25

HIVPφ20

LPφ20

PEPφ20

VPφ13

HIVPφ13

HIVPφ20

HIVPφ20

HIVPφ25

LPφ20

VPφ13

HIVPφ25

HIVPφ13

VPφ13

VPφ13

LPφ20

PEPφ20

HIVPφ20

HIVPφ20

HIVPφ20

VPφ13

PEP管

φ30

0

φ25

4.5

2.5

4.5

11.5

φ20

5.0

2.0

6.0

6.0

1.5

3.0

3.0

4.0

1.8

3.0

3.5

4.0

2.5

5.5

5.5

6.0

4.0

4.0

7.0

3.0

3.5

3.5

3.0

2.0

1.5

4.0

11.0

3.0

2.5

2.5

ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75×

φ40

0

φ30

0

φ25

1

1

1

3

φ20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

φ50×

φ20

1

1

φ25

1

1

1

3

φ20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

ｼｰﾘﾝｸﾞ止水栓

φ25

1

1

1

3

φ20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

筺

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31

ｴﾗｽｼﾞｮｲﾝﾄ

φ40

0

φ30

0

φ25

1

1

1

3

φ20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

28

砲金製仕切弁

φ40

0

φ30

0

筺

0

ﾌﾚｷ継手(F*継手)

φ40

0

φ30

0

HIVPｿｹｯﾄ

φ40

0

φ30

0

φ25

1

1

1

φ20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

HIVP管

φ25

0

φ20

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

HIVPｴﾙﾎﾞ

φ25

0

φ20

2

2

2

2

2

ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

φ25

0

φ20

1

1

1

1

1

KMPｿｹｯﾄ

φ25

0

φ20

1

1

1

県道

車道

0.0

歩道

0.0

市道

車道

3.5

3.5

2.0

5.0

5.0

2.0

2.5

3.5

0.5

2.5

3.5

3.5

2.5

2.5

4.0

5.0

4.0

3.5

2.5

1.5

2.0

2.5

2.5

3.0

2.0

2.0

1.5

1.5

2.0

10.0

2.0

2.0

2.0

歩道

0.0

未舗装

0.0

宅内

As Co

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

1.3

1.0

1.5

2.0

0.5

1.0

G

1.5

0.5

1.5

0.5

0.5

2.5

5.0

0.5

1.0

1.5

1.5

1.0

2.0

1.0

0.5

0.5

計

5.0

2.0

6.0

6.0

1.5

3.0

3.0

4.0

1.8

3.0

4.5

3.5

4.0

2.5

5.5

5.5

6.0

4.0

2.5

4.0

7.0

3.0

3.5

4.5

3.5

0.0

3.0

2.0

1.5

4.0

11.0

3.0

2.5

2.5

備考1

道路内接続

家屋無

道路内接続

道路内接続

家屋無

道路内接続

家屋無

MQリング(メタル入パッキン)付
KMP回転継手 分・止水栓用　

密着コア(鋳鉄管の場合)
有機溶剤浸透防止スリーブ(配水ポリ管の場合)
防食フィルム
JWWA型サドル付分水栓AS

エラスジョイント分止水栓用

※シールリング止水栓

MQリング(メタル入パッキン)付
KMP継手90°ロングベンド

溶剤浸透防止被覆管
水道用ポリエチレン二層1種

HIVP(TS)管

水道用表示鋲

止水栓筐 SSB 量水器筺 RBV

(HI用)袋ナット付
メーターユニオン

HIVP(TS)管

MQリング(メタル入パッキン)付
KMP回転継手 分・止水栓用　

密着コア(鋳鉄管の場合)
有機溶剤浸透防止スリーブ(配水ポリ管の場合)
防食フィルム
JWWA型サドル付分水栓AS

溶剤浸透防止被覆管
水道用ポリエチレン二層1種

(既設HIVPの場合：KMP塩ビ管用+エラスJ)

KMP継手ソケット

既設PEP

1.0m未満

タイプA(止水栓先)

D
P

タイプB(メーターまで)

本
管

 
D
P

PEP φ20C

LPφ13

VPφ20

VPφ13

VPφ13

C PEPφ20

VPφ20

PEPφ20C

C

A･B

2.0 1 3.5

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

×13

1.5 1

1

1 1 1 1 1 1.5

1.5

1.5

1 1 1 1 1

1

×20

×13

×13

3.0 11111 1

1

3.0 1 1 1 1 1 1 2.0 0.5 2.5

1

126.3 33

25*20 20*13

2

1

9

17

5 0.0 11.32.5 10 6 102.5 22.0 135.8

PEP90°ﾍﾞﾝﾄﾞ
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20A

20A

20A20A20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A
20A

20A

20A

20A 20A20A20A

20A 20A

H

20A

20A

20A

25A

20A

20A

20A

20A

H

20A

90°
DIP用　φ75*50　密着コア

サドル付分水栓（撤去時砲金キャップφ50）

S

90°

接続短管（分水栓接続用）

DIPφ
75

配水管③

台座付90°エルボ

配水管②

仮設配管(REPCS) 50A:L= 26.5m, 80A:L= 599.2m

REPCS-G型資材表記一覧

資 材 名 称 記 号 資 材 名 称 記 号

直     管 レジューサー

フ レ キ 管 取り出し短管

エ  ル  ボ
仮設消火栓

チ  ー  ズ

バ  ル  ブ
仮設空気弁

受け × 受け

撤去用直管

H

A

受け×グルービング、リング

挿し×グルービング、リング

1′1

1′1

2′2

VPφ50

(D
r)

1.510.04.51.57.53.07.5

25.0

17.0 12.02.5

2.0

80×80

10 3.0m×1

給水ホース

4.5

1.5

15.5

22.55.0

5.5

1
3.0m×1

給水ホース

2
3.0m×1

給水ホース

3 3.0m×1

給水ホース

4
3.0m×1

給水ホース

5
3.0m×1

給水ホース

6
3.0m×1

給水ホース
7 3.0m×1

給水ホース

8
3.0m×1

給水ホース

13.5

9 3.0m×1

給水ホース

15.0

1.0

19.0

9.5
0.5

90°

11

80×50

5.0

90°

マルチジョイント50A

1.0

13.5

13 3.0m×1

給水ホース

5.5

14
3.0m×1

給水ホース

5.5

15
3.0m×1

給水ホース

5.0

13.5

16 3.0m×1

給水ホース

6.0

17 3.0m×1

給水ホース

3.5

18
3.0m×1

給水ホース

7.0

1.0

11.0

5.5

90°80×80 3.5

19

12.5

台座付90°エルボ

29

3.0m×1

給水ホース

30

3.0m×1

給水ホース

31

3.0m×1

給水ホース

32

3.0m×1

給水ホース

33

3.0m×1

給水ホース

34

3.0m×1

給水ホース

35

3.0m×1

給水ホース

36

3.0m×1

給水ホース

37

3.0m×1

給水ホース

38

3.0m×1

給水ホース

3.0m×1

給水ホース

3.0m×1

給水ホース

2.0

80×80

14.0
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S

接続短管（分水栓接続用）

S

DIP用　φ75*50（密着コア）

サドル付分水栓（撤去時砲金キャップφ50）

20A

20A

25A

20A

20A

20A

20A

20A

25A

配水管⑥

配水管⑦

配水管⑨

REPCS-G型資材表記一覧

資 材 名 称 記 号 資 材 名 称 記 号

直     管 レジューサー

フ レ キ 管 取り出し短管

エ  ル  ボ
仮設消火栓

チ  ー  ズ

バ  ル  ブ
仮設空気弁

受け × 受け

撤去用直管

H

A

受け×グルービング、リング

挿し×グルービング、リング

仮設配管(REPCS) 50A:L= 26.5m, 80A:L= 599.2m

3′3

3′3

2′2

HIVPφ50

HIVPφ50

DIPφ75

(Dr)

20
3.0m×1

給水ホース

22.5

21
3.0m×1

給水ホース

22

3.0

11.0
1
0
.
0

6.
5

80×80 5.0

15.5

1.0

8.
0

23
3.0m×1

給水ホース

6.
5

90°

80×50
3.0

24
3.0m×1

給水ホース

25
3.0m×1

給水ホース

26 3.0m×1

給水ホース

28 3.0m×1

給水ホース

27
3.0m×1

給水ホース

7.0

80×50

3.
0

90°

3.0
80×50

90°

90°

12
.0

6.
0

21
.0

4.
5

10
.0

0.
3

8.
0

13.0

11
.5

マルチジョイント50A

マルチジョイント50A

3.0m×1

給水ホース

90° 9.0

90°

接続短管（分水栓接続用）

DIPφ75

21
.0

サドル付分水栓（撤去時砲金キャップφ50）

DIP用　φ75*50　密着コア
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※スクールゾーン区画線設置に係る施工方法及び材料について

1.施工方法　溶解式ハンドマーカー工法

2.塗料材質　熱可塑性化合物JISK5665-3種1号適合品

3.ガラスビーズ材質　JISR3301適合品

①-3 市道車道
(本復旧)

全面

表層工 再生密粒度As

600

5
0

文字"30"　　　　　　(実線･W15･黄)

20.00m

停止線　　　　　　　(実線･W45･白)

22.90m文字"注意"　　　　　(実線･W15･白)

文字"止まれ"　　　　(実線･W15･白)

6.00m

94.20m

18.64m

横断歩道　　　　　　(実線･W45･白)

文字"学童注意"　　　(実線･W15･白)

38.68m

30.00m

82.40m注記囲み線　　　　　(実線･W15･白)

記号"矢印"　　　　　(実線･W45･白)

記号"ダイヤ"　　　　(実線･W15･白) 99.00m

消火栓囲み線　　　　(実線･W15･黄) 6.80m

市道車道As A1=1506.42m2

スクールゾーン（2.4m×1.2m)※注記

スクールゾーン（2.5m×8.5m)※注記

スクールゾーン（8.0m×2.5m)※注記

区
画

線
工

 
L
=
4
8
4
.
2
2
m
(
全

合
計

延
長

)

道
路

舗
装

工
事

　
（

再
生

密
粒

度
A
s
　

ｔ
＝

5
㎝

）
　

 
A
=
2
7
7
2
.
7
m
2

樹
脂

系
滑

り
止

め
舗

装
工

事
 
A
=
1
1
1
.
6
5
m
2

樹脂系滑り止め舗装工　車道部　（黄色）

樹脂系滑り止め舗装工　車道部　（緑色）　

樹脂系滑り止め舗装工　歩道・自転車道　（緑色）　

スクールゾーン（路面標示）

舗装版切断工　L=3.9ｍ

舗装版切断工　L=3.5ｍ

舗装版切断工　L=4.0ｍ

舗装版切断工　L=6.6ｍ

県道・
藤代・

板戸井
・ 岩井

線

３４０－２

３３９－２

３３９－１

３３６

３７５

３３０

３３０

３３０

３３１

３３２

３３３

２０４

２０６

２０７

２０８－５

２８１

２８２

３２９

３２９

３２８

２０８

３２６－７

３２６－３

３２０

３１９－１

３３１－４

２８３－１

２８２

２８３－１

３３３－１

２０８

排 ＨＩ ＶＰ φ５０ Ｈ２２ｘ ｘ ｘ

排 ＨＩ ＶＰ φ５０ Ｈ２２ｘ ｘ ｘ

６．３６Ｍ３

山
王

Ｈ
消
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樹脂系滑り止め舗装工　車道部　（黄色）

樹脂系滑り止め舗装工　車道部　（緑色）　

樹脂系滑り止め舗装工　歩道・自転車道　（緑色）　

スクールゾーン（路面標示）

※スクールゾーン区画線設置に係る施工方法及び材料について

1.施工方法　溶解式ハンドマーカー工法

2.塗料材質　熱可塑性化合物JISK5665-3種1号適合品

3.ガラスビーズ材質　JISR3301適合品

舗装版切断工　 L=2.9m

舗装版切断工　 L=4.0m

舗装版切断工　 L=4.3m

舗装版切断工　 L=4.6m

舗装版切断工　 L=4.4m

舗装版切断工　 L=7.8m

市道車道As A2=1266.29m2

スクールゾーン（8.5m×2.5m)※注記

区
画

線
工

 
L
=
4
8
4
.
2
2
m
(
全

合
計

延
長

)

道
路

舗
装

工
事

　
（
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生

密
粒

度
A
s
　

ｔ
＝

5
㎝

）
　

 
A
=
2
7
7
2
.
7
m
2

樹
脂

系
滑

り
止

め
舗

装
工

事
 
A
=
1
1
1
.
6
5
m
2

３０６

２９１

３１９－５

３１８

３１７

２９３

３０３

３０４

３０５

山王第一号橋

Ｈ
消


